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Resumo A presente dissertac¸a˜o aborda a problema´tica da eficieˆncia energe´tica na Ilu-
minac¸a˜o Pu´blica. Tem como principal objetivo o estudo, desenvolvimento e
implementac¸a˜o de alguns mo´dulos para integrarem uma plataforma dotada
de alguma “inteligeˆncia”, de forma a analisar corretamente as necessidades
reais de iluminac¸a˜o e agir em conformidade com essas necessidades.
Esta dissertac¸a˜o insere-se no projeto LITES, que tem como objetivo a im-
plementac¸a˜o piloto, em 3 locais na Europa, de um sistema de iluminac¸a˜o
pu´blica inteligente. Dado que a Universidade de Aveiro e´ um dos membros
participantes deste projeto, um dos locais piloto sera´ a Ponte Pedonal do
Crasto. A´ı o sistema anterior sera´ substitu´ıdo na sua totalidade pelo sistema
inteligente desenvolvido ao abrigo do LITES.
Primeiro, sera´ feita uma abordagem ao estado atual da Iluminac¸a˜o Pu´blica
em Portugal, onde se pode verificar que a IP tradicional e´ uma a´rea onde
existem caracter´ısticas que podem e devem ser melhoradas. Estas va˜o desde
o seu controlo primitivo, que se resume a ON/OFF, passando pelas tecno-
logias de iluminac¸a˜o utilizadas, ate´ a` inexisteˆncia de comunicac¸a˜o e conse-
quente gesta˜o remota.
Segue-se uma ana´lise a tecnologias pass´ıveis de ser utilizadas com a fina-
lidade de obter uma reduc¸a˜o do consumo energe´tico. Aqui destaca-se a
tecnologia LED (Ligh-Emitting Diode), que e´ considerada a tecnologia do
futuro da iluminac¸a˜o. Ao n´ıvel da comunicac¸a˜o, a transmissa˜o de dados
atrave´s da linha ele´trica –PLC (Powerline Communications) ou atrave´s de
radiofrequeˆncia, evidenciando-se o ZigBee, tecnologia que esta´ a conquistar
superioridade nas redes de sensores e controlo sem fio. Sera˜o ainda discu-
tidas as caracter´ısticas de diferentes sensores pass´ıveis de serem integrados
num sistema de IP para obter informac¸o˜es acerca do meio circundante a`s
lumina´rias.
No final, sera´ feita uma apresentac¸a˜o do sistema global desenvolvido e sera´
feita uma discussa˜o aos resultados apo´s implementac¸a˜o do mesmo. Sera´
enta˜o feita uma comparac¸a˜o com o sistema de iluminac¸a˜o instalado anteri-
ormente de modo a confirmar o potencial deste tipo de plataformas no que
se refere a` eficieˆncia energe´tica da IP.

Keywords Smart street lighting, energetic efficiency, sensors, LITES, communication,
LED (Light-Emitting Diode)
Abstract This dissertation focuses on questions of energy efficiency in a street ligh-
ting system. Its main goal is the study, development and implementation
of some modules to be integrated into an intelligent lighting system, which
is able to analyse correctly the real need for lighting and act in accordance
with those needs.
This dissertation is part of the LITES project, whose main goal is to imple-
ment a pilot intelligent lighting system in three different places in Europe.
Due to the fact that the University of Aveiro are participant members of
this project, one of the sites chosen will be the pedestrian bridge “Ponte
do Crasto”. There, the previous system will be replaced by the new one,
developed under the LITES project.
To this effect there will first be an analysis of the current state of street
lighting in Portugal, from which it will become apparent that the traditional
street lighting is a system which has many features that can and should be
improved. Examples of these include the rather primitive control mecha-
nism, which is basically ON/OFF, as well as the illumination technologies
used, and even the absence of communication and consequently of the pos-
sibility of remote management.
Next we will examine some technologies that can be used to reduce energy
consumption. In this respect we highlight LED technology, which is con-
sidered the technology of the future in the field of illumination. We will
also look at communication and particularly at data transmitted in power
lines (PLC) or by radio frequency, paying particular attention to ZigBee te-
chnology, which is becoming the leader in the sensors and control wireless
networks. Furthermore , will be look at several types of sensors that can be
integrated into a street lighting system to get real-time information about
the surroundings.
At the end, the complete system will be presented and there will follow a
discussion about the results obtained after its implementation. Finally, a
comparison will be made with the previous system, in order to demonstrate
the potential of this kind of system to improve energy efficiency.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
A introduc¸a˜o de novas tecnologias na sociedade produz alterac¸o˜es no seu bem-estar e no seu
estilo de vida. Embora a iluminac¸a˜o pu´blica ja´ na˜o seja considerada uma nova tecnologia, pois
ja´ esta´ enraizada no nosso quotidiano, podemos, no entanto, servir-nos de novas tecnologias
e de outras na˜o ta˜o recentes, para criarmos um novo conceito de iluminac¸a˜o pu´blica.
Figura 1.1: Terra a` noite, em 2008.
Esta fonte de luz artificial tenta colmatar, de uma forma eficiente a inexisteˆncia da iluminac¸a˜o
natural, proporcionando-nos a seguranc¸a e o conforto que nos sa˜o transmitidos por esta. Desta
forma, fornece-nos as condic¸o˜es necessa´rias para a realizac¸a˜o de atividades noturnas, sejam
elas do fo´rum cultural, comercial ou do lazer. Por outro lado, a importaˆncia desta esta´ tambe´m
presente ao n´ıvel da este´tica em edif´ıcios e monumentos ou embelezamento paisag´ıstico. Deste
modo, a iluminac¸a˜o pu´blica constitui uma enorme rede ja´ implementada, no entanto, num
estado primitivo, pass´ıvel de ser dotada de alguma cooperac¸a˜o e inteligeˆncia, que permitira´
tornar-la mais eficiente e sustenta´vel.
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1.1 Motivac¸a˜o / Enquadramento
Embora a importaˆncia da iluminac¸a˜o nas nossas vidas seja indiscut´ıvel, esta e´ responsa´vel pelo
consumo de cerca de 20% de toda a eletricidade mundial [8, p. 13]. Em particular, ao n´ıvel
da Iluminac¸a˜o Pu´blica (IP) em Portugal, esta representa cerca de 3,4%, 1,67 TWh em 2011
[9], sendo que aplicando a tarifa de iluminac¸a˜o pu´blica em vigor [10] nesse ano, corresponde
a um gasto de cerca de 170 Milho˜es de Euros. Para agravar a situac¸a˜o, tal como se pode
verificar pelo gra´fico representado na Figura 1.2, este valor tem mantido uma tendeˆncia para
aumentar ao longo dos anos.
Figura 1.2: Consumo Energe´tico pela Iluminac¸a˜o Pu´blica.
E´ estimado que a IP seja responsa´vel por cerca de 20 a 40% da fatura de eletricidade das
autarquias e, caso na˜o sejam tomadas medidas, preveˆ-se que este valor se venha a agravar
devido a` alterac¸a˜o do IVA, que passou a ser taxado a 23% ao inve´s dos 6% taxados anterior-
mente, e devido tambe´m a` extinc¸a˜o da tarifa para a IP desde 1 de Janeiro de 2013. Assim
sendo, na˜o havera´ diferenciac¸a˜o relativamente ao destino do consumo, especificamente para a
Iluminac¸a˜o Pu´blica.
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Para ale´m do aspeto financeiro, ha´ ainda que considerar o impacto da IP ao n´ıvel ambiental.
Na UE o consumo de energia esta´ na origem de 80% das emisso˜es de gases com efeito de estufa
[11]. Por conseguinte e´ necessa´rio reduzir o consumo de energia e apostar nas energias limpas.
Neste sentido surge a Estrate´gia Europeia 20-20-20 para 2020, cujos objetivos sa˜o: reduzir em
20% as emisso˜es de gases com efeito de estufa relativamente aos n´ıveis de 1990; 20% da energia
consumida seja proveniente de fontes renova´veis; e reduzir em 20% o consumo de energia
prima´rio relativamente a` projec¸a˜o do consumo para 2020. Para Portugal, foi estabelecido
um objetivo geral de reduc¸a˜o no consumo prima´rio de 25% e um objetivo espec´ıfico para a
Administrac¸a˜o Pu´blica de 30%. Para assegurar a execuc¸a˜o destes objetivos foi enta˜o criado
o Plano Nacional de ac¸a˜o para a Eficieˆncia Energe´tica (PNAEE) [12]. Apo´s analisar estes
dados, torna-se evidente que e´ imperativo a aplicac¸a˜o de medidas que resultem num aumento
da eficieˆncia dos sistemas de IP. Desta forma, evitar-se-a´ medidas arcaicas, que teˆm vindo a
verificar-se em algumas autarquias, como e´ o caso do desligamento total de lumina´rias, pondo
em causa a seguranc¸a dos transeuntes.
No gra´fico da Figura 1.3 pode observar-se a distribuic¸a˜o t´ıpica dos custos apo´s 25 anos de
vida u´til de uma rede de IP.
Figura 1.3: Distribuic¸a˜o t´ıpica de custos.[1]
A resposta para a reduc¸a˜o destes custos pode passar pela evoluc¸a˜o dos sistemas de iluminac¸a˜o
pu´blica para algo que possua um controlo mais inteligente, aliado a` tecnologia LED. Apesar
desta soluc¸a˜o representar um aumento do custo inicial, ira´ no entanto provocar uma reduc¸a˜o
global dos custos, pois os valores de manutenc¸a˜o e do consumo ira˜o ser reduzidos drastica-
mente. E´ neste cena´rio que se enquadra o projeto LITES, projeto Europeu que tem como
objetivo prima´rio o desenvolvimento e a produc¸a˜o de um sistema inteligente de IP baseado
na tecnologia LED, que seja tambe´m compat´ıvel com as normas ele´tricas europeias. E´ enta˜o
no aˆmbito deste projeto que se integra a presente dissertac¸a˜o de mestrado.
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1.2 Objetivos
O principal objetivo desta dissertac¸a˜o e´ o estudo e elaborac¸a˜o de mo´dulos para integrar um sis-
tema inteligente de iluminac¸a˜o pu´blica, que atuem principalmente aos n´ıveis da comunicac¸a˜o,
controlo e dos sensores. Deste modo, as tarefas propostas sa˜o:
• Familiarizac¸a˜o com os conceitos de sistemas de iluminac¸a˜o;
• Estudo de arquiteturas para plataformas de controlo de iluminac¸a˜o em sistemas de
iluminac¸a˜o pu´blica;
• Definic¸a˜o dos requisitos dos elementos a integrar;
• Optimizar e/ou desenvolver os mo´dulos necessa´rios;
• Implementac¸a˜o de um proto´tipo experimental;
• Teste e optimizac¸a˜o da plataforma;
• Elaborac¸a˜o da dissertac¸a˜o.
1.3 Estrutura
No segundo cap´ıtulo sa˜o apresentados alguns dados histo´ricos e algumas informac¸o˜es sobre o
estado atual da Iluminac¸a˜o Pu´blica em Portugal. Faz-se uma abordagem ao n´ıvel das tecno-
logias de Iluminac¸a˜o e ao n´ıvel dos sistemas de controlo. Por fim e´ apresentada ligeiramente
alguma regulamentac¸a˜o no que diz respeito a sistemas de IP com tecnologia LED.
No terceiro cap´ıtulo faz-se uma introduc¸a˜o aos sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica inteligente,
fazendo uma abordagem ao n´ıvel sensorial, de comunicac¸a˜o e gesta˜o remota.
No quarto cap´ıtulo sa˜o apresentados dois casos de estudo, um proto´tipo laboratorial e a
implementac¸a˜o piloto do projeto LITES. Sa˜o apresentadas as caracter´ısticas dos mo´dulos
desenvolvidos e dos restantes componentes integrantes do sistema.
No quinto cap´ıtulo e´ apresentado o funcionamento global do sistema, os dados obtidos apo´s
a implementac¸a˜o do mesmo e, por fim, e´ feita uma breve discussa˜o.
Por fim, no sexto e u´ltimo cap´ıtulo sa˜o apresentadas as concluso˜es retiradas apo´s a imple-
mentac¸a˜o do sistema. Sa˜o discutidas as limitac¸o˜es encontradas e possiveis melhoramentos
num trabalho futuro. Conclui-se acerca da viabilidade da implementac¸a˜o deste tipo de sis-
tema numa escala mais alargada.
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Cap´ıtulo 2
Estado da Arte: Iluminac¸a˜o Pu´blica
2.1 Breve Histo´ria
Ha´ milhares de anos atra´s, a u´nica fonte de luz em per´ıodo noturno era a luz proveniente
da Lua. Esse facto foi alterado com a descoberta e domı´nio daquele que foi posteriormente
contemplado na Teoria dos 4 Elementos: o Fogo.
Apesar da sua utilidade em va´rias actividades, no aˆmbito do tema desta dissertac¸a˜o, ira´ ape-
nas destacar-se o uso do Fogo como elemento de iluminac¸a˜o. Esta aplicac¸a˜o foi apreciada por
va´rios povos, sendo que ao longo dos anos o u´nico elemento que mudava no processo era o
combust´ıvel utilizado.
Embora ja´ na˜o seja o tipo de iluminac¸a˜o dominante, o fogo e´ empregue com essa finalidade
em certos povos que na˜o teˆm acesso a eletricidade, ou mesmo nos que teˆm mas que por vezes
esta˜o sujeitos a “apago˜es”.
Apesar do recurso a outro tipo de iluminac¸a˜o para ale´m da proveniente do luar ja´ ter uma
histo´ria longa, o princ´ıpio de Iluminac¸a˜o Pu´blica nos moldes como a conhecemos hoje e´ algo
relativamente recente. Adotando como base a cidade de Lisboa, que e´ a capital e que serviu
sempre de primeiro cena´rio na implementac¸a˜o das novas tecnologias de iluminac¸a˜o, os registos
indicam-nos que a Iluminac¸a˜o Pu´blica surgiu em Portugal em 1780 [2, p. 67].
Os primeiros candeeiros lisboetas eram chamados lampio˜es de azeite, tinham o aspecto do
representado na Figura 2.1 e tal como o nome indica, estes eram alimentados a azeite. Este
tipo de iluminac¸a˜o necessitava de grande manutenc¸a˜o, o encarregado para ale´m de acender
e apagar individualmente cada lampia˜o, tinha a obrigac¸a˜o de atic¸ar e reacender os lampio˜es
quando fosse necessa´rio.
Em 1848, foi instalado em Lisboa aquele que na˜o so´ foi o primeiro sistema de Iluminac¸a˜o
Pu´blica a ga´s permanente, como foi tambe´m, o primeiro sistema de Iluminac¸a˜o Pu´blica cen-
tralizado em Portugal. Este na˜o tardou a mostrar as suas vulnerabilidades quando, devido a
problemas na central de abastecimento, se apagavam instantaneamente todas as lumina´rias
de Lisboa cobertas por este me´todo. Para ale´m dos problemas inerentes a um sistema cen-
tralizado, a iluminac¸a˜o a ga´s era muito dispendiosa, sendo apenas suportada pelos grandes
centros urbanos. Assim, foi apenas com o aparecimento posterior do petro´leo de iluminac¸a˜o,
que grande parte das zonas rurais conseguiu suportar as despesas da iluminac¸a˜o pu´blica.
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Figura 2.1: Iluminac¸a˜o Pu´blica em Portugal no Se´c. XIX. [2, p. 70].
Foi, por fim, em 1889 que surgiram as primeiras instalac¸o˜es ele´tricas de Iluminac¸a˜o Pu´blica.
Eram cerca de 38 arcos voltaicos que residiam na Avenida da Liberdade e na Prac¸a dos
Restauradores. Alguns anos mais tarde, surgiram os primeiros candeeiros com laˆmpadas in-
candescentes, mas so´ mesmo por volta dos anos 20 e´ que a iluminac¸a˜o pu´blica ele´trica se
destacou como sistema dominante.
Ao longo do resto do se´culo, verificou-se a expansa˜o da rede ele´trica de Iluminac¸a˜o Pu´blica e o
consequente desaparecimento dos outros me´todos. A evoluc¸a˜o do sistema ele´trico e´ caracteri-
zada principalmente pela evoluc¸a˜o de dois elementos fundamentais numa rede de iluminac¸a˜o
pu´blica: a tecnologia de iluminac¸a˜o usada e o tipo de controlo aplicado.
2.2 Tecnologias de iluminac¸a˜o
Ao longo da histo´ria da iluminac¸a˜o pu´blica foram va´rios os tipos de laˆmpadas utilizados,
sendo que na atualidade existem 3 dominantes. O primeiro grupo, o das laˆmpadas de vapor
de so´dio, subdivide-se em dois tipos, as de baixa pressa˜o e as de alta pressa˜o. Outro tipo,
e´ o das laˆmpadas de iodetos meta´licos, que sa˜o similares a`s laˆmpadas de vapor de mercu´rio.
Estas u´ltimas, embora tambe´m sejam usadas na iluminac¸a˜o pu´blica, existem cada vez mais
num nu´mero reduzido (cerca de 10% no final de 2008 [8, p. 15]), pois teˆm sido substitu´ıdas
por outras mais eficientes. A principal diferenc¸a e´ a adic¸a˜o de iodetos como ı´ndio e so´dio que
aumentam a eficieˆncia luminosa e o rendimento croma´tico nas laˆmpadas de iodetos meta´lico.
Por fim, surgem as laˆmpadas LED que teˆm ganho grande popularidade nos u´ltimos tempos
devido a`s suas inu´meras vantagens.
Quando se faz a comparac¸a˜o entre as diferentes tecnologias de iluminac¸a˜o tem que se ter
em conta algumas caracter´ısticas, tais como: a eficieˆncia luminosa, o ı´ndice de reproduc¸a˜o
croma´tico, a temperatura de cor e o tempo de vida u´til. A eficieˆncia luminosa e´ o paraˆmetro
que permite determinar com que eficieˆncia a energia ele´trica consumida e´ convertida em luz,
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sendo a unidade de medida o lu´men por Watt (lm/W). O ı´ndice de reproduc¸a˜o de cor de
uma fonte luminosa (IRC) e´ outra medida de comparac¸a˜o entre tecnologias de iluminac¸a˜o,
que avalia a fidelidade com que as cores dos objetos sa˜o reproduzidas quando iluminados por
essa fonte luminosa. O IRC distribui-se numa escala de 0 a 100, sendo que 100 equivale a
uma fonte luminosa que apresenta as cores de um objeto com a ma´xima fidelidade.
Figura 2.2: Comparac¸a˜o da Reproduc¸a˜o de cores entre duas tecnologias de iluminac¸a˜o dis-
tintas. [3].
A temperatura de cor de uma laˆmpada e´ medida em Kelvin (K), e ao contra´rio do que o
nome pode induzir, esta na˜o nos da´ informac¸a˜o acerca da temperatura f´ısica da laˆmpada,
mas sim da tonalidade de cor que esta irradia. Quanto mais alta for a temperatura de cor,
mais branca sera´ a luz emitida, designada normalmente por “luz fria” e e´ usada em ambientes
mais formais como por exemplo num escrito´rio, pois induz maior atividade ao ser humano.
Ja´ uma laˆmpada que tenha uma temperatura de cor baixa, sera´ usada em locais onde se
pretende criar um ambiente de conforto e relaxamento, sendo designada usualmente por “luz
quente” e tera´ um aspeto mais amarelado.
Um aspeto muito importante num cena´rio de iluminac¸a˜o em que o nu´mero de laˆmpadas e´
elevado, como e´ o caso da iluminac¸a˜o pu´blica, e´ o tempo de vida u´til das laˆmpadas. Este valor
na˜o indica quando as laˆmpadas testadas deixam de funcionar, mas sim quando cerca de 25% do
fluxo luminoso foi depreciado. E´ definido em horas e e´, portanto, o tempo recomendado para o
uso de uma laˆmpada mantendo a sua eficieˆncia luminosa. Para ale´m do aspeto financeiro, esta
caracter´ıstica e´ tambe´m um fator importante na vertente ecolo´gica, pois o uso de laˆmpadas
com tempo de vida u´til mais elevado reduzira´ a necessidade de substituic¸a˜o das mesmas.
Estes treˆs tipos de laˆmpadas teˆm todos caracter´ısticas diferentes, o que faz com que cada
um seja mais prop´ıcio para certas aplicac¸o˜es. Deste modo e´ apresentado a seguir, em maior
detalhe as caracter´ısticas de cada um e poss´ıveis usos.
2.2.1 Laˆmpadas Iodetos Meta´licos
A laˆmpada de iodetos meta´licos e´ considerada uma evoluc¸a˜o da laˆmpada de mercu´rio, sendo
o princ´ıpio de funcionamento o mesmo. A diferenc¸a reside apenas na adic¸a˜o de iodetos como
o ı´ndio e so´dio o que permite uma melhor performance ao n´ıvel da eficieˆncia e ao n´ıvel do
IRC.
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Figura 2.3: Exemplo de uma laˆmpada de iodetos meta´licos.[4]
Dado o elevado prec¸o de produc¸a˜o deste ge´nero de laˆmpadas, o seu uso restringe-se a locais
onde e´ extremamente necessa´rio uma boa qualidade de iluminac¸a˜o com uma boa reproduc¸a˜o
de cores.
Antes de entrar em funcionamento, este tipo de laˆmpada apresenta uma impedaˆncia muito
elevada, sendo necessa´rio para despoletar o seu arranque, o uso de um dispositivo usualmente
designado por arrancador, que gera impulsos de tensa˜o de valor superior ao valor de tensa˜o
de alimentac¸a˜o da laˆmpada apo´s o seu arranque. Este e´ um dispositivo constitu´ıdo por um
pequeno tubo, dentro do qual existem dois ele´trodos imersos num ga´s inerte responsa´vel pela
formac¸a˜o inicial do arco que permite estabelecer contacto entre os ele´trodos.
Apo´s o arranque da laˆmpada, o valor da impedaˆncia desce para valores muito baixos, o
que torna necessa´rio o uso de um dispositivo para limitar a corrente de alimentac¸a˜o. Este
dispositivo designado por balastro, pode ser de dois tipos, eletro´nicos ou eletromagne´ticos.
Enquanto os balastros eletromagne´ticos operam na frequeˆncia da rede ele´trica, os eletro´nicos
sa˜o fontes comutadas em alta frequeˆncia, permitindo excluir a necessidade da utilizac¸a˜o do
arrancador.
Na Tabela 2.1, sa˜o apresentadas as principais vantagens e desvantagens desta tecnologia.
Tecnologia Vantagens Desvantagens 
 
Iodetos 
Metálicos  
  
 IRC bom; 
 Baixa carga elétrica; 
 Elevada eficiência energética; 
 Temperatura de cor (3000K a 4900K);  
 Caras; 
 Equipamento auxiliar; 
 Não admitem variações de 
tensão superiores a 5%; 
 
Tabela 2.1: Vantagens e desvantagens laˆmpadas iodetos meta´licos.
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2.2.2 Laˆmpadas Vapor de So´dio
E´ atualmente a tecnologia mais utilizada em sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica, estando no
entanto, a ser progressivamente substitu´ıda pelas laˆmpadas LED. Pertencem a` famı´lia de
laˆmpadas cujo funcionamento se baseia na descarga de gases em altas ou baixas presso˜es. As
laˆmpadas de vapor de so´dio caracterizam-se por serem monocroma´ticas, de um tom amare-
lado, sendo assim indicadas para locais onde a reproduc¸a˜o de cor na˜o e´ um fator importante,
sendo ate´ u´teis em zonas com grande incideˆncia de nevoeiro.
Tal como no caso das laˆmpadas de iodetos meta´licos, as laˆmpadas de vapor de so´dio, tambe´m
necessitam de equipamento auxiliar para operarem, sendo que e´ poss´ıvel controlar o fluxo de
iluminac¸a˜o se forem usados balastros eletro´nicos.
Figura 2.4: Laˆmpadas Vapor de So´dio (Esquerda: Baixa pressa˜o ; Direita: Alta pressa˜o).[4]
A laˆmpada de vapor de so´dio de baixa pressa˜o (conhecida pelo acro´nimo ingleˆs LPS), e´
neste momento a tecnologia mais eficiente para aplicac¸a˜o em sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica,
apresentando como ponto fraco o baixo IRC, que na˜o permite uma boa reproduc¸a˜o de cores.
As altas presso˜es presentes nas laˆmpadas de vapor de so´dio de alta pressa˜o (HPS) permitem
alargar substancialmente a largura da banda de emissa˜o, o que permite a este tipo de laˆmpadas
apresentar um IRC mais elevado que as anteriores, sendo o prec¸o a pagar uma eficieˆncia menor.
Na Tabela 2.2 sa˜o apresentadas as principais vantagens e desvantagens desta tecnologia.
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 Tecnologia Vantagens Desvantagens 
 
 
 
Vapor de 
Sódio 
   
 
 IRC aceitável (alta pressão); 
 Elevada eficiência energética;  
 Durabilidade elevada; 
 Variação de fluxo luminoso, com 
integração de balastros 
eletrónicos; 
 Capacidade de manter o fluxo 
luminoso durante toda a sua vida 
útil (baixa pressão)  
 Arranque lento; 
 Equipamento auxiliar;  
 IRC reduzido (baixa pressão); 
 Distorção das cores pela emissão 
monocromática; 
Tabela 2.2: Vantagens e desvantagens Laˆmpadas de Vapor de So´dio.
2.2.3 LED - Dı´odo Emissor de Luz
”As u´ltimas descobertas drama´ticas no laser, feitas pela General Electric, podem
um dia tornar a laˆmpada ele´trica obsoleta,... Se os planos resultarem, a laˆmpada
do futuro pode ser uma part´ıcula de metal do tamanho de uma ponta de la´pis que
sera´ praticamente indestrut´ıvel, nunca queimara´, e ira´ converter pelo menos 10
vezes mais corrente em luz do que a laˆmpada atual.”[13]
Esta laˆmpada do futuro, apelidada assim em 1963 pelo presidente da associac¸a˜o nacional de
escritores cient´ıficos, Harland Manchester, e´ o que hoje em dia chamamos de LED. Harland
estava a referir-se a`s descobertas realizadas por Nick Holonyak nos laborato´rios da General
Electric, em 1962, que levaram a` invenc¸a˜o do primeiro d´ıodo emissor de luz vis´ıvel, ficando
assim conhecido como o “pai do LED” [14].
Figura 2.5: LED de alta poteˆncia
Apesar de o LED na˜o ser uma tecnologia recente, so´ nos u´ltimos anos e´ que tem vindo a tornar-
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se uma tecnologia revoluciona´ria nos sistemas de iluminac¸a˜o, quer ao n´ıvel da iluminac¸a˜o
interior, quer ao n´ıvel da iluminac¸a˜o para o exterior. O ponto de viragem aconteceu no
in´ıcio dos anos 90, com a invenc¸a˜o do led azul de grande eficieˆncia, por Shuji Nakamura, que
permitiu o posterior aparecimento do LED branco de alta poteˆncia.
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Figura 2.6: Estrutura de um LED normal (esquerda) e de um LED de poteˆncia (direita).
O LED produz a sua luminosidade, basicamente, atrave´s da libertac¸a˜o de foto˜es quando uma
corrente ele´trica flui atrave´s deste componente. Isto acontece porque um eletra˜o atravessa
a barreira de potencial da zona de deplec¸a˜o e encontra um buraco, caindo assim num n´ıvel
de energia mais baixo, resultando na libertac¸a˜o de energia (libertac¸a˜o de um fota˜o). O
comprimento de luz e´ determinado pela banda proibida do semicondutor, portanto podem
obter-se diferentes cores alterando a composic¸a˜o qu´ımica do mesmo.
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Figura 2.7: Influeˆncia da Temperatura na eficieˆncia do LED.
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Como ja´ foi referido, o LED gera luz vis´ıvel quando uma corrente atravessa a junc¸a˜o do
semicondutor. Contudo, este na˜o e´ 100% eficiente pois muita da poteˆncia entregue ao LED e´
transformada em calor. Por exemplo, alguns LEDs apresentam uma eficieˆncia de 40%, o que
quer dizer que 60% da poteˆncia de entrada ira´ ser dissipada como calor.
O problema da temperatura e´ que esta´ relacionada com a eficieˆncia do LED e com o seu
tempo de vida. Quanto mais alta for, menor sera´ a eficieˆncia do LED a converter a poteˆncia
de entrada em luz vis´ıvel, tal como se pode ver na Figura 2.7. Ale´m disso, estas altas
temperaturas podem conduzir a` degradac¸a˜o do LED que leva a uma reduc¸a˜o do seu tempo de
vida. Deste modo, para prolongar o seu tempo de vida e melhorar a sua performance, os LEDs
devem ser mantidos a temperaturas razoa´veis sejam quais forem as condic¸o˜es de operac¸a˜o.
Para isso e´ crucial ter em atenc¸a˜o a gesta˜o da temperatura durante a fase de projeto dos
LEDs e dos sistemas que os va˜o integrar.
Esta e´ tambe´m considerada uma tecnologia verde, pois e´ amiga do ambiente em va´rios aspetos.
Na˜o conte´m na sua composic¸a˜o mercu´rio ou qualquer tipo de ga´s, tornando o LED menos
poluente, reduzindo os valores de CO2 emitidos pela iluminac¸a˜o que adopta esta tecnologia.
Para ale´m disso, e´ tambe´m mais resistente a impactos e vibrac¸o˜es e possui um tempo de vida
muito elevado, o que reduz a necessidade de substituic¸a˜o das laˆmpadas e, consequentemente,
o custo de manutenc¸a˜o.
Devido a`s suas caracter´ısticas, para ale´m de iluminarem, os LEDs podem, tambe´m, servir no
futuro de transmissores, ou seja, para ale´m da sua func¸a˜o principal podem ser utilizados para
transmitir informac¸a˜o a outros dispositivos por comunicac¸a˜o atrave´s da luz vis´ıvel (VLC). O
princ´ıpio de funcionamento deste modo de comunicac¸a˜o e´ fa´cil de perceber, baseia-se apenas
no piscar dos LEDs a uma frequeˆncia elevada, que na˜o e´ percet´ıvel para o olho humano mas
que e´ detetado por foto-detetores, tais como foto-d´ıodos ou sensores CCD ou CMOS. Deste
modo, VLC devera´ ser considerada para uma poss´ıvel integrac¸a˜o nos sistemas de iluminac¸a˜o
pu´blica, sendo que cada lumina´ria seria um ponto de acesso para transmissa˜o de informac¸a˜o.
Na Tabela 2.3, sa˜o apresentadas as principais vantagens e desvantagens desta tecnologia.
Tecnologia Vantagens Desvantagens 
 
 
 
 
 
LED 
   
  
   
  
  
  
 IRC elevado; 
 Eficiência energética elevada; 
 Gama de temperaturas de cor variada; 
 Tamanho reduzido; 
 Arranque imediato; 
 Facilidade na variação do fluxo 
luminoso; 
 Resistência a impactos e vibrações; 
 Facilidade na integração de sensores;  
 Tempo de vida elevado; 
 Diminuição da poluição;  
 Sem partes móveis, mercúrio, gases e 
nenhum filamento;  
 Custo de aquisição relativamente 
elevado; 
 Necessidade de dispositivos de 
dissipação de calor;  
 Dependência da temperatura;  
 Alimentação DC;  
  
  
  
  
  
  
 
Tabela 2.3: Vantagens e desvantagens laˆmpadas LED.
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2.2.4 Comparac¸a˜o de Tecnologias
Apo´s a introduc¸a˜o a`s diferentes tecnologias existentes nos sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica, sa˜o
apresentadas na Tabela 2.4 as caracter´ısticas principais de cada tipo de laˆmpada.
Tipo de 
Lâmpada 
Eficiência Luminosa 
(lm/W) 
Propriedades de reprodução de 
cores 
Tempo de Vida 
(h) 
Iodetos 
Metálicos 
70-130 Excelente 8 000-12 000 
LPS 100-190 Muito Má 18 000-24 000 
HPS 50-150 Razoável 15 000 -24 000 
LED 70-160 Boa 40 000- 90 000 
 
Tabela 2.4: Comparac¸a˜o das caracter´ısticas das diferentes tecnologias de iluminac¸a˜o.
Como e´ poss´ıvel constatar atrave´s da observac¸a˜o da Tabela 2.4, todas elas teˆm caracter´ısticas
diferentes sendo umas mais adequadas para alguns cena´rios que outras. Deste modo, se
estivermos perante uma situac¸a˜o em que e´ extremamente necessa´rio existir uma reproduc¸a˜o
de cores fia´vel, deve optar-se pelas laˆmpadas de iodetos meta´licos. Uma das aplicac¸o˜es e´ em
cena´rios onde ocorrem filmagens, tais como, por exemplo, os esta´dios. Contudo se o IRC
da laˆmpada for um fator pouco importante e se se pretender obter uma grande eficieˆncia a
escolha deve recair sobre as LPS. Se a soluc¸a˜o desejada for algo mais equilibrado, que e´ o
que acontece na maior parte dos cena´rios de iluminac¸a˜o pu´blica, temos as HPS e as laˆmpadas
LED, sendo que estas u´ltimas apresentam caracter´ısticas melhores quer ao n´ıvel do IRC quer
ao n´ıvel do tempo de vida, no entanto pecam pelo custo inicial que e´ mais elevado. Contudo o
custo adicional das laˆmpadas LED sera´ retornado pela poupanc¸a proporcionada pelas mesmas
ao longo dos anos, sendo esta, assim, a melhor tecnologia existente na atualidade.
2.3 Sistemas de Controlo
Antigamente os lampio˜es e candeeiros eram acessos e apagados manualmente por algue´m res-
ponsa´vel por essa func¸a˜o. Quando se acendiam e durante quanto tempo, era algo influenciado
pelo calenda´rio Lunar e pelas estac¸o˜es do ano, ou seja, so´ eram acesas quando se achava que
era estritamente necessa´rio, pois a Iluminac¸a˜o Pu´blica era muito dispendiosa. Hoje em dia
isso seria completamente impratica´vel dada a quantidade de pontos de iluminac¸a˜o pu´blica
existentes (estima-se que em 2009 este nu´mero em Portugal fosse superior a 4 milho˜es [8,
p. 13]). Assim sendo, este controlo e´ feito de uma forma automa´tica atrave´s de uma unidade
de controlo, mas devido aos custos da Iluminac¸a˜o Pu´blica se terem tornado mais acess´ıveis,
resultou que o controlo efetuado por esta unidade fosse desprezado. De um modo geral, estas
unidades apenas se limitam a ligar e desligar a lumina´ria na˜o tendo em conta se a iluminac¸a˜o
prestada por esta e´ realmente necessa´ria. Contudo, recentemente, tem havido uma tendeˆncia
para se usar um controlo mais inteligente que, aliado a`s laˆmpadas LED, permite poupanc¸as
significativas em termos energe´ticos e, consequentemente, moneta´rios.
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Unidade de 
Controlo
Pode integrar e ser 
responsável pelo 
controlo de uma
Unidade Individual
Unidade Central
Podem Suportar Gestão Remota
Este controlo pode ser
Passivo Activo
Figura 2.8: Diagrama de um Sistema de Controlo.
2.3.1 Unidade de Controlo
Como se pode ver na Figura 2.8, um sistema de controlo tem como elemento fundamental
a unidade de controlo. Esta pode ser muito ba´sica, apenas tendo como func¸a˜o servir de
interruptor ON/OFF dependendo de uma varia´vel temporal, ou pode ser ate´ bastante com-
plexa, tendo a capacidade de ler valores de sensores, armazena´-los e processa´-los para poder
atuar em conformidade com as informac¸o˜es obtidas. Para ale´m disso, pode ser necessa´rio
que suporte comunicac¸a˜o, quer seja para partilhar esses dados com outras lumina´rias ou para
comunicar com uma gateway. Esta unidade de controlo pode ser integrada em cada unidade
de iluminac¸a˜o ou enta˜o numa unidade central que controla um grupo de lumina´rias.
2.3.2 Arquitetura de Controlo
A escolha do tipo de controlo utilizado depende do cena´rio para o qual esta´ a ser projetado o
sistema de iluminac¸a˜o, genericamente este pode ser auto´nomo ou centralizado, representados
na Figura 2.9.
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Figura 2.9: Representac¸a˜o de um sistema de controlo auto´nomo e de um sistema de controlo
centralizado.
• Controlo Auto´nomo:
Este tipo de controlo existe quando cada unidade de iluminac¸a˜o possui uma unidade de
controlo dedicada, o que o torna mais rigoroso. No entanto, o custo de implementac¸a˜o
de um sistema destes e´ elevado e nem sempre e´ renta´vel. Por exemplo, no caso de um
centro urbano muito ativo que necessita de iluminac¸a˜o constante, aplicar um controlo
individual na˜o e´ algo vantajoso.
• Controlo Centralizado:
No caso do controlo centralizado, a unidade de controlo gere um nu´mero varia´vel de
lumina´rias. Este tipo de controlo e´ menos dispendioso que o anterior, mas perde na
robustez, pois e´ inerente aos problemas dos sistemas centralizados, como e´ o caso de
uma avaria que afeta todo o grupo. E´ uma arquitetura mais r´ıgida pois todo o grupo
de lumina´rias vai reagir uniformemente, embora possam na˜o estar todas sujeitas a`s
mesmas condic¸o˜es. No entanto, esta e´ para a maior parte das situac¸o˜es a soluc¸a˜o mais
sustenta´vel.
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2.3.3 Opc¸o˜es de controlo energe´tico
Para ambas as arquiteturas apresentadas e´ poss´ıvel que o controlo energe´tico seja efetuado
de uma forma passiva ou de uma forma ativa. Uma vez mais nenhuma das duas e´ dominante
cada uma delas apresenta vantagens em relac¸a˜o a` outra para determinados cena´rios.
• Controlo Passivo:
O controlo passivo e´ a opc¸a˜o de controlo energe´tico mais comum. Os sistemas de
iluminac¸a˜o pu´blica que esta˜o sujeitos a este tipo de controlo, apenas ligam e desligam
as lumina´rias de acordo com a informac¸a˜o fornecida por sensores crepusculares e/ou
relo´gios astrono´micos.
A soluc¸a˜o que reu´ne mais consenso e´ a que usa sensores crepusculares porque permite
um controlo mais eficiente dado que transmite uma informac¸a˜o mais ver´ıdica acerca da
necessidade real do uso de iluminac¸a˜o artificial.
Os relo´gios astrono´micos sa˜o auto´matos programa´veis utilizados para o controlo au-
toma´tico da iluminac¸a˜o pu´blica em func¸a˜o do poˆr e nascer do sol, cujo hora´rio de
funcionamento encontra-se enquadrado na variac¸a˜o do ciclo solar ao longo do ano.
Uma boa soluc¸a˜o e´ o uso combinado destas duas tecnologias, em que o relo´gio as-
trono´mico possui entradas digitais para a adic¸a˜o de sensores crepusculares que permitem
complementar a ac¸a˜o do relo´gio.
• Controlo ativo:
Este tipo de controlo tem vindo a ganhar relevo apenas recentemente, pois as tec-
nologias de iluminac¸a˜o utilizadas limitavam a possibilidade de regular o fluxo luminoso
de uma forma eficiente. Isto foi algo que se alterou com o aparecimento dos LEDs
de alta poteˆncia, pois facilitou o controlo do fluxo luminoso e ainda a integrac¸a˜o de
sensores. Atrave´s do uso de sensores e´ poss´ıvel obter informac¸a˜o acerca do ambiente
circundante e a partir dessa informac¸a˜o, alterar o fluxo de acordo com a necessidade
existente. Uma unidade de controlo que tenha ao seu dispor meios para aplicar este
tipo de controlo energe´tico, pode por exemplo diminuir a intensidade de iluminac¸a˜o
para n´ıveis mı´nimos em per´ıodos de menos atividade, ou aumentar a mesma em caso
de condic¸o˜es climate´ricas adversas de modo a proporcionar uma visibilidade maior.
Tal como se pode ver na Figura 2.8 todas estas topologias de iluminac¸a˜o podem suportar
gesta˜o remota desde que se crie um meio de comunicac¸a˜o entre a unidade de controlo e a
entidade competente, possibilitando assim, a configurac¸a˜o das unidades de controlo poste-
riormente a` sua instalac¸a˜o. Este tema sera´ apresentado mais detalhadamente no capitulo
3.
2.4 Regulamentac¸a˜o
No momento de projetar um sistema de Iluminac¸a˜o Pu´blica e´ necessa´rio verificar se o mesmo
respeita as normas e a legislac¸a˜o em vigor. Dado que Portugal e´ um estado membro da UE,
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este esta´ sujeito a` norma europeia para a IP: EN 13201.
Visto que a presente dissertac¸a˜o se centra no uso da tecnologia LED como elemento de ilu-
minac¸a˜o, sa˜o apresentados a seguir, os principais requisitos necessa´rios nas lumina´rias da
iluminac¸a˜o pu´blica com tecnologia LED. Fonte [15].
2.4.1 Esquema Ele´trico
O esquema ele´trico devera´ estar de acordo com os esquemas das Figuras 2.10 e 2.11, depen-
dendo se esta´ a ser aplicado na rede subterraˆnea ou na rede ae´rea.
Figura 2.10: Lumina´ria com tecnologia LED - aplicac¸a˜o na rede subterraˆnea
Figura 2.11: Lumina´ria com tecnologia LED - aplicac¸a˜o na rede ae´rea
Legenda:
(a) driver (controlador de alimentac¸a˜o)
(b) mo´dulo de LEDs
(c) fus´ıvel-seleccionador, com elemento fus´ıvel de 6A
2.4.2 Requisitos Gerais das Lumina´rias
• Protec¸a˜o contra a penetrac¸a˜o de poeiras, corpos so´lidos e humidade: O
compartimento que inclua o mo´dulo de LEDs e o driver devera´ ser ensaiado para um
grau de protec¸a˜o mı´nimo IP 66. O compartimento de ligac¸a˜o a` rede, caso exista, devera´
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ser previsto para grau de protec¸a˜o mı´nimo IP 54. O grau de protec¸a˜o devera´ cumprir o
disposto na EN 60598-1, sec¸a˜o 2.3.
• Protec¸a˜o fotobiolo´gica: Os riscos da radiac¸a˜o vis´ıvel das lumina´rias LED teˆm de ser
avaliados e classificados de acordo com os requisitos da norma IEC 62471-2 (Photobio-
logical Safety of Lamps and Lamp Systems). De acordo com os perfis dessa norma, a
lumina´ria LED deve enquadrar-se no perfil baixo risco (Grupo 1 – Low Risk).
• Caracter´ısticas fotome´tricas: As luminarias devem possuir um rendimento otico
que cumpra os seguintes valores (LOR 1, ULOR 2, DLOR 3):
Luminárias  LOR  ULOR  DLOR 
De jardim  ≤ 85 %  ≤ 1 %  ≤ 84 % 
Para vias de circulação automóvel  ≤ 90 %  ≤ 1 %  ≤ 89 % 
 
Tabela 2.5: Valores do rendimento croma´tico que as lumina´rias devem cumprir.
Figura 2.12: Light Output Ratio.
O LOR e´ calculado pela seguinte equac¸a˜o:
LOR = Sa´ıda da lumina´ria/Sa´ıda da Laˆmpada (2.1)
Assim, como se pode perceber, o LOR e´ um valor que nos permite saber o valor de
luz que e´ perdido dentro da lumina´ria. Este valor, pode depois ser sub-dividido em
1Light Output Ratio
2Upward Light Output Ratio
3Downward Light Output Ratio
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ULOR e DLOR, que representam a percentagem de luz emitida para cima e para baixo
repectivamente, como se pode observar melhor na Figura 2.12.
• Protec¸a˜o contra impactos mecaˆnicos externos: As lumina´rias devem possuir
uma resisteˆncia aos impactos mecaˆnicos externos correspondente, no mı´nimo, ao grau
de protec¸a˜o IK08, para lumina´rias de jardim, e IK06 para lumina´rias aplicadas em vias
de circulac¸a˜o automo´vel, segundo a norma EN 50102.
• Resisteˆncia a` corrosa˜o: Os materiais ferrosos devem ser protegidos contra a oxidac¸a˜o
de acordo com o disposto na secc¸a˜o 4.18 da norma EN 60598-1.
• Riscos mecaˆnicos: As lumina´rias na˜o devem possuir partes cortantes, ou arestas,
que possam constituir um risco para o utilizador no momento da sua instalac¸a˜o, ou
manutenc¸a˜o, de acordo com o disposto na secc¸a˜o 4.25 da norma EN 60598-1.
• Protec¸a˜o contra curto-circuitos: A protec¸a˜o contra curto-circuitos da lumina´ria
deve estar de acordo com o disposto na secc¸a˜o 4.26 da norma EN 60598-1.
• Protec¸a˜o contra sobretenso˜es: As lumina´rias referidas no quadro 1, para as
posic¸o˜es 8 a 12 e 20 a 24 -lumina´rias instaladas na rede ae´rea, rede torc¸ada - devem vir
equipadas com SPD (Surge Protective Devices), considerando que naqueles pontos da
rede as sobretenso˜es previs´ıveis de origem atmosfe´rica na˜o ultrapassam os 2,5 kV.
• Protec¸a˜o contra choques ele´tricos: A protec¸a˜o contra choques ele´tricos das lu-
mina´rias deve estar de acordo com o especificado no DMA-C71-111/N-JUL 2013 e com
base no disposto na secc¸a˜o 8 da norma EN 60598-1.
• Nı´veis de poluic¸a˜o harmo´nica: Os n´ıveis de poluic¸a˜o harmo´nica devera˜o cumprir
a norma EN 61000-3-2. De acordo com as classes de poluic¸a˜o dessa norma devera´ ser
classificado como classe C.
• Resisteˆncia ao calor, ao fogo e a`s correntes de rastejamento: As lumina´rias
devem possuir uma resisteˆncia ao calor, ao fogo e a`s correntes de rastejamento de acordo
com o disposto na secc¸a˜o 13 da EN 60598-1.
• Resisteˆncia a` forc¸a do vento: As lumina´rias devem ser concebidas e constru´ıdas
para resistirem a` forc¸a do vento de acordo com as disposic¸o˜es da secc¸a˜o 3.6.3 da norma
NP EN 60598-2-3.
• Fator de manutenc¸a˜o do fluxo luminoso: A manutenc¸a˜o do fluxo na˜o devera´ ser
inferior a 80 % e deve estar de acordo com a IEC 62722 secc¸a˜o 10.2
• Efica´cia luminosa: O valor da efica´cia devera´ ser de pelo menos 70 lm/w.
• Difusor: O difusor podera´ ser de vidro temperado, PMMA (polimetacrilato) ou poli-
carbonato e devera´ ter uma transmissa˜o luminosa superior 88 %.
2.4.3 Principais requisitos: Mo´dulo de LEDs
• Resisteˆncia a` humidade e isolamento: A verificac¸a˜o da resisteˆncia a` humidade e
de isolamento do mo´dulo de LEDs devera´ seguir os requisitos da secc¸a˜o 11 da norma
EN 62031.
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• Rigidez diele´trica: Para a rigidez diele´trica o mo´dulo de LEDs devera´ seguir os
requisitos da secc¸a˜o 12 da norma EN 62031.
• Resisteˆncia ao fogo, ao calor e correntes rastejantes: A resisteˆncia ao fogo,
calor e correntes rastejantes, por parte dos mo´dulos de LEDs, devera´ ser garantida de
acordo com a secc¸a˜o 18 da norma EN 62031.
• Resisteˆncia a` corrosa˜o: A resisteˆncia a` corrosa˜o devera´ ser garantida de acordo com
os requisitos da secc¸a˜o 19 da norma EN 62031. Protec¸a˜o dos LEDs Em caso de avaria
de algum dos d´ıodos LED, devera´ existir um dispositivo (LED Shunt) que garanta a
mesma resisteˆncia no circuito se´rie, de modo a que os restantes LEDs do circuito na˜o
fiquem sujeitos a uma sobretensa˜o.
• Lente secunda´ria: No caso de existeˆncia de uma lente secunda´ria devera˜o ser apre-
sentados os testes de envelhecimento de acordo com as normas ISO 4892-1, ISO 4892-2,
DIN 5036-1, DIN 5036-1 e DIN 5036-3.
2.4.4 Principais Requisitos: Driver de LEDs
• Generalidades: O driver devera´ garantir a correta dissipac¸a˜o do calor e indicar a
temperatura ma´xima admiss´ıvel no ponto Tc4, para uma temperatura ambiente de 35
oC durante 12 h de funcionamento ininterrupto. Devera´ ter protec¸a˜o de temperatura,
pelo que deve estar de acordo com a secc¸a˜o B 3.1 e B 3.2 do anexo B da EN 61347-1.
O driver devera´ ser desenvolvido de acordo com a norma EN 62384 e EN 61347-2-13.
O driver devera´ apresentar uma eficieˆncia superior a 90
• Tempo de vida u´til: O valor devera´ ser pelo menos 50 000 horas, de acordo com o
anexo B da EN 62384.
• Fator de poteˆncia: Em regime nominal, o fator de poteˆncia na˜o devera´ ser inferior a
0,90 e devera´ estar de acordo com o estipulado na secc¸a˜o 9 da EN 62384. No caso de
a lumina´ria estar equipada com mecanismos de regulac¸a˜o de fluxo, o fator de poteˆncia
na˜o devera´ ser inferior a 0,80 para uma reduc¸a˜o de fluxo ate´ 50
• Imunidade eletromagne´tica: O sistema devera´ garantir imunidade eletromagne´tica
de acordo com as normas EN 61547 e EN 55015.
2.4.5 Requisitos principais: LED
• Generalidades: O LED tera´ de ser do tipo SMD, para garantir uma robustez
mecaˆnica adequada a este tipo de aplicac¸a˜o, que e´ muito severa em termos de vibrac¸o˜es.
Na˜o e´ permitida a utilizac¸a˜o de LEDs radiais. O LED devera´ produzir luz branca a
partir da conversa˜o do fo´sforo, diretamente aplicado sobre o chip (chip level conversion).
Na˜o sa˜o permitidos LED RGB para a gerac¸a˜o de luz branca.
• Constituintes do LED: Devido a` exposic¸a˜o intensa e prolongada do LED a`s radiac¸o˜es
solares, este tem de ser insens´ıvel a`s radiac¸o˜es UV (ultravioleta).
4Case Temperature
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• I´ndice de restituic¸a˜o de cor (IRC): O IRC devera´ ser superior a 70 e estar de
acordo com a IEC 62717. A medic¸a˜o devera´ ser efetuada de acordo com a CIE 13.3 ou
CIE 177.
• Temperatura de cor cromaticidade: A temperatura de cor (CTT) devera´ ser
branca neutra com um valor base de 4200 K e admitindo uma toleraˆncia de ±300 K.
• Efica´cia luminosa: O LED devera´ ter uma efica´cia luminosa de pelo menos 100
lm/W para a temperatura de cor indicada na secc¸a˜o 12.4 do presente documento.
Concluso˜es
Pela leitura deste cap´ıtulo e´ poss´ıvel verificar que desde a existeˆncia da iluminac¸a˜o pu´blica
nos modelos que conhecemos hoje, esta sofreu algumas alterac¸o˜es, sendo que a maior de to-
das foi a passagem para a iluminac¸a˜o ele´trica. No entanto, apo´s esse desenvolvimento, na˜o
se verificaram grandes progressos, no que se refere aos tipos de tecnologias utilizadas. Desta
forma, e´ impensa´vel que nos dias de hoje, com as tecnologias que temos ao nosso dispor,
perdure uma rede de iluminac¸a˜o pu´blica primitiva.
Foram assim analisadas algumas tecnologias de iluminac¸a˜o, verificando-se a clara vantagem
dos LEDs perante as outras tecnologias. Foi ainda feita uma apresentac¸a˜o do tipo de controlo
que pode ser utilizado na iluminac¸a˜o pu´blica, em que se verificou que a escolha de um deter-
minado tipo de controlo tera´ que ter em conta o cena´rio em causa. No entanto, e´ previs´ıvel
que um controlo ativo seja mais eficiente para a maior parte das situac¸o˜es.
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Cap´ıtulo 3
Sistema: Sistema Inteligente de
Iluminac¸a˜o Pu´blica
Um sistema de IP podera´ designar-se “Inteligente”, se agir de uma forma eficiente, respon-
dendo a`s verdadeiras necessidades de iluminac¸a˜o. Para isso, e´ necessa´rio que o sistema seja
dotado de sensores, sendo que, para um cena´rio de iluminac¸a˜o pu´blica, os fundamentais sa˜o
os sensores de movimento/presenc¸a e os sensores que detetam os n´ıveis de luminosidade am-
biente. Outra caracter´ıstica deste tipo de sistemas e´ a capacidade de comunicac¸a˜o, quer com
as restantes lumina´rias, para partilha de informac¸a˜o que possa ser relevante, quer com um
servidor externo, que permitira´ a monitorizac¸a˜o e controlo em tempo real, servic¸o designado
por gesta˜o remota.
Alimentação
Controlo
Iluminação
SensoresComunicação
Figura 3.1: Diagrama de Blocos de um sistema de Iluminac¸a˜o Pu´blica Inteligente.
Na Figura 3.1 e´ poss´ıvel observar-se o diagrama de blocos que constituem um t´ıpico sistema de
iluminac¸a˜o pu´blica inteligente. Destacam-se perante um sistema pu´blico tradicional o bloco
de comunicac¸a˜o, o bloco de sensores e o bloco de controlo. Os dois primeiros, simplesmente
na˜o existem num sistema tradicional e o u´ltimo desempenha um papel mais ativo neste tipo
de sistemas. O bloco de alimentac¸a˜o tem que se adaptar a` tecnologia de iluminac¸a˜o utilizada
e, tambe´m, ao tipo de controlo que se pretende ter sobre a mesma.
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3.1 Sensores
Num sistema de iluminac¸a˜o pu´blica inteligente e´ indispensa´vel o uso de sensores, pois sa˜o
estes dispositivos que nos fornecem as informac¸o˜es necessa´rias para ser poss´ıvel atuar em
conformidade. So´ desta forma sera´ poss´ıvel aplicar um controlo ativo de acordo com os
fatores externos, de modo a melhorar a eficieˆncia da iluminac¸a˜o pu´blica. Os sensores sa˜o,
assim, uma pec¸a fundamental nesta dissertac¸a˜o, e como existem diversos tipos, far-se-a´ de
seguida um pequeno estudo sobre quais sa˜o pass´ıveis de ser utilizados na iluminac¸a˜o pu´blica.
Como podemos ver pelo esquema da Figura 3.2, os sensores na iluminac¸a˜o pu´blica podem,
de acordo com a sua func¸a˜o no sistema, agrupar-se em 4 grupos distintos.
Sensores 
"l 
Operativos Manuteno;ao Climatericos Integridade do Sistema 
Ex: luminosidade Ex: Temperatura, Ex: ChUV3, Ex: Vibrao;ao, 
Ambiente, Neve, Pressao, Corrente e Tensao 
• 
Movimento Nevoeiro Deformao;ao 
'" 
Figura 3.2: Sensores na Iluminac¸a˜o Pu´blica.
Os sensores operativos, tal como o nome indica, sa˜o aqueles que recolhem informac¸a˜o funda-
mental para a operac¸a˜o da lumina´ria. De acordo com os dados fornecidos por estes sensores,
a lumina´ria pode, assim, ajustar o seu fluxo luminoso, diminuindo ou aumentando a sua
intensidade, ou ate´ ligar ou desligar a lumina´ria. Neste grupo encontram-se os sensores de
luminosidade ambiente e os sensores de movimento/presenc¸a.
No segundo grupo, os sensores de manutenc¸a˜o, podemos inserir os sensores que nos fornecem
a temperatura dos LED, e informac¸a˜o sobre a corrente e a tensa˜o que esta´ a ser fornecida a`
lumina´ria. Como e´ lo´gico, estes sensores teˆm como principal funcionalidade monitorizar o cor-
reto funcionamento da lumina´ria e, assim, permitir que se possa atuar em caso de existeˆncia
de alguma anomalia.
O nome deste terceiro grupo de sensores - sensores climate´ricos - tambe´m e´ intuitivo e podem
ter esta classificac¸a˜o todos os sensores que nos disponibilizem dados sobre as condic¸o˜es cli-
mate´ricas. Estas informac¸o˜es sa˜o importantes para que, de acordo com o cena´rio apresentado,
as lumina´rias possam atuar de forma a proporcionar maior seguranc¸a e conforto aos cidada˜os.
Por fim, os sensores de integridade do sistema sa˜o todos aqueles que monitorizam o estado
da lumina´ria, incluindo o seu suporte, para que seja detetado qualquer tipo de derrube ou
impacto na estrutura.
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3.1.1 Sensores luminosidade ambiente
Com o intuito de aumentar a eficieˆncia dos sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica, estes sensores teˆm
uma importaˆncia muito grande porque permitem identificar a necessidade real da luz artificial.
Atrave´s da ana´lise do n´ıvel de luz ambiente, e´ poss´ıvel a` lumina´ria adaptar-se gradualmente
e tambe´m ajustar o fluxo para diferentes intensidades dependendo, por exemplo, se esta´ uma
noite de lua nova ou de lua cheia, que possivelmente na˜o necessitara´ de uma intensidade
tao elevada. Em fotometria a unidade utilizada para medir a luminosidade ambiente e´ a
iluminaˆncia (E), que mede o fluxo luminoso total por unidade de a´rea:
E = dF/dA (3.1)
Para obter o valor da luminosidade ambiente, pode-se fazer uso do efeito fotoele´trico, que nos
da´ uma relac¸a˜o direta entre a varia´vel a medir e uma corrente ele´trica. Os dispositivos mais
utilizados que fazem uso deste princ´ıpio sa˜o:
• Foto-d´ıodo: e´, tal como o nome indica, um d´ıodo fotossens´ıvel, no qual a junc¸a˜o
semicondutora encontra-se exposta a` luz. E´ a incideˆncia desta na junc¸a˜o que fornece a
energia necessa´ria para a criac¸a˜o de pares eletra˜o-lacuna. Estes pares, uma vez sobre
o efeito de um campo ele´trico externo, podem conduzir corrente. Embora possam ser
usados nos dois tipos de polarizac¸a˜o, a forma mais comum e´ a polarizac¸a˜o inversa, prin-
cipalmente devido a` linearidade da variac¸a˜o entre a corrente na junc¸a˜o e a intensidade
da luz. Este tipo de configurac¸a˜o esta´ apresentado na Figura 3.3.
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Cutoff (  ) and peak wavelength (  ) 
The cutoff wavelength represents, as the name implies, the values at which the detectivity 
falls to 10% of the peak response which is given at the peak wavelength. 
Radiant Responsivity 
Is the ratio between the output photocurrent by the incident radiant power at a given 
wavelength and is given in A/W. 
Field of View 
Represents the angular measure of the volume in space to which the detector can respond 
in the presence of a light source. 
Junction Capacitance 
This value represents the capacity that appears between two layers of semiconductor 
materials, similar to a parallel plate capacitor. It is of higher importance when high speed 
detection is required. 
2.2.1 Photodiodes: 
These semiconductive optical devices are made by a p-n junction which when reversely 
biased and exposed to light of a proper wavelength presents a current flowing through it. 
Although there are several modes of operation regarding the way the junction is biased, the most 
common mode uses the photodiode in a reverse bias, as shown in Fig. 5 [4]. The impinging 
photons release electrons from the valence band into to the conduction band where they become 
free charge carriers, flowing towards the positive pole of the constant power supply. This device 
also has a dark current flowing through it, this is the current that appears through leakage and 
can be measured under the absence of light, or in the dark, thus the name. However this current 
is typically very small when compared to the photocurrent and can easily be disregarded. 
Depending on the construction of the photodiode, several types can be obtained. The PN 
photodiode presents a low-level dark current however it has a higher capacitance then the PIN 
photodiode which includes a high resistance layer of intrinsic material “I” between the positive 
“P” and negative “N” layers. Schottky photodiodes have a higher sensitivity to ultraviolet light 
and avalanche photodiodes are made to work as amplifiers and detect low levels of light. 
For the LITES application a PN photodiode is suffi ient to obtai  an adequate response 
of the detector to the slow changing light levels. 
Fig. 5 – Structure of a reversely biased photodiode 
Figura 3.3: Estrutura de um foto-d´ıodo inversamente polarizado.
• Foto-trans´ıtores: teˆm um princ´ıpio de funcionamento ideˆntico aos foto-d´ıodos, a
base do foto-trans´ıstor e´ sens´ıvel a` luz, sendo a corrente de base proporcional a` luz
incidente, implicando uma variac¸a˜o da corrente no coletor maior.
• Foto-resisteˆncias: sa˜o dispositivos que variam a sua resisteˆncia ele´trica consoante a
luz a que esta˜o expostos. Na auseˆncia de luz apresentam uma resisteˆncia muito elevada
e com a incideˆncia da mesma os foto˜es sa˜o absorvidos pela estrutura cristalina, aumen-
tando assim a condutividade do dispositivo. Isto deve-se ao facto dos foto˜es absorvidos
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provocarem o aumento da energia dos eletro˜es na camada de valeˆncia, fazendo-os mover
para a banda de conduc¸a˜o onde se tornam portadores de carga livre.
Figura 3.4: Foto-resisteˆncia.
As foto-resisteˆncias apresentam a vantagem de possuirem um custo muito reduzido e serem
muito sens´ıveis, no entanto, sa˜o sensores lentos e muito sens´ıveis a variac¸o˜es de temperatura, o
que pode ser problema´tico em certos ambientes. Para ale´m disso, as foto-resisteˆncias tambe´m
na˜o geram corrente, o que implica a necessidade de uma fonte de energia para funcionar.
Os foto-d´ıodos e os foto-trans´ıstores, sa˜o ambos dispositivos ra´pidos, com baixo ru´ıdo, no
entanto, os foto-d´ıodos apresentam um sinal de sa´ıda baixo, enquanto os foto-trans´ıstores
na˜o sa˜o lineares e sa˜o componentes mais caros. Adicionalmente, os foto-trans´ıstores sa˜o
dispositivos mais sens´ıveis, o que se pode tornar numa desvantagem, pois facilmente podem
atingir o n´ıvel de saturac¸a˜o.
3.1.2 Sensores de Movimento/Presenc¸a
Se em alguns ambientes, em que ha´ muito tra´fego, estes tipos de sensores na˜o fazem sen-
tido, em outros ambientes, menos movimentados, estes podem ser fulcrais para o aumento
da eficieˆncia energe´tica da lumina´ria. Utilizando como exemplo uma zona rural, em que ha-
bitualmente na˜o se verifica muito tra´fego ao longo da noite, na˜o faz sentido que a lumina´ria
esteja constantemente ligada com ma´xima intensidade.
Para esse efeito existem inu´meras tecnologias, sendo que estes sensores podem ser divididos
em dois tipos: movimento e presenc¸a. Os primeiros apenas detetam se algum objeto esta´ em
movimento, enquanto os segundos detetam a presenc¸a de pessoas ou objetos dentro da a´rea
que esta´ a ser monitorizada. Sera´ feita, de seguida, uma breve descric¸a˜o de algumas delas:
• Detetores de pressa˜o, vibrac¸a˜o e stress: embora sejam detetores precisos, teˆm
um custo elevado e necessitam de uma colocac¸a˜o espec´ıfica no pavimento, o que na˜o os
torna pra´ticos para um sistema de iluminac¸a˜o pu´blica.
• Detetores acu´sticos: teˆm como grande desvantagem a possibilidade de ser ativa-
dos com outros ru´ıdos que na˜o dos ve´ıculos ou de pessoas, no entanto, isto pode ser
melhorado com po´s-processamento de sinal, o que por sua vez eleva os custos da imple-
mentac¸a˜o.
• Detetores de movimento com v´ıdeo: podem ser muito precisos, no entanto,
tambe´m requerem processamento de sinal. Assim sa˜o dispositivos que envolvem custos
elevados na sua implementac¸a˜o e podem na˜o ser autorizados pelas autoridades locais por
questo˜es de privacidade ou por outras questo˜es legais. Embora este tipo de sensor seja
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preciso na distinc¸a˜o de diferentes tipos de objetos, pode facilmente ficar comprometido
em situac¸o˜es de nevoeiro ou poeira.
• Detetores capacitivos: o princ´ıpio de funcionamento destes sensores e´ baseado na
alterac¸a˜o da capacidade global que varia com a capacidade de acoplamento introduzida
por uma pessoa ou um objeto que entra no campo do sensor. As condic¸o˜es climate´ricas
podem ser uma forte condicionante no uso deste tipo de sensores, pois torna o processo
de calibrac¸a˜o uma tarefa muito dif´ıcil. Ale´m disso, o correto funcionamento deste tipo
de sensores implica a necessidade de um isolamento ele´trico entre o placa de teste e a
terra.
Figura 3.5: Funcionamento de um sensor de movimento capacitivo.
Quando uma pessoa ou objeto se aproxima da placa (Figura 3.5), sa˜o criadas duas
capacidades adicionais, Ca e Cb, aumentando assim a capacidade global:
C = C1 + Ca ∗ Cb/(Ca+ Cb) (3.2)
• Detetores triboele´tricos: visto que qualquer objeto e´ capaz de armazenar eletrici-
dade esta´tica, pode detetar-se movimento pela alterac¸a˜o do campo ele´trico na presenc¸a
dum objeto. O grande problema destes sensores e´ que a eletricidade esta´tica presente
num objeto e´ dependente do objeto e do clima e sa˜o tambe´m muito sens´ıveis a fontes
externas de ru´ıdo, tais como, por exemplo, sistemas RF ou aos 50/60Hz da rede ele´trica.
• Detetores ultrasso´nicos e micro-ondas: funcionam atrave´s da emissa˜o de ondas
que, ao colidir com um objeto, sa˜o refletidas e recebidas de novo pelos sensores. No
entanto, no confronto entre os dois tipos, os detetores de micro-ondas sa˜o prefer´ıveis
aos detetores ultrasso´nicos visto que na˜o interferem com animais e podem operar em
condic¸o˜es climate´ricas adversas como sendo a chuva ou o nevoeiro. Contudo, estes
detetores sa˜o dispositivos com grande consumo energe´tico.
• Detetores optoelectro´nicos: Os detetores optoelectro´nicos sa˜o os mais usados na
detec¸a˜o de movimento. Estes sensores convertem radiac¸a˜o eletromagne´tica em sinais
ele´tricos e apenas respondem a movimentos, na˜o sa˜o sens´ıveis a objetos esta´ticos. Entre
os detetores optoelectro´nicos, temos dois tipos, os ativos e os passivos, sendo que os
passivos teˆm um baixo consumo mas sa˜o sens´ıveis a variac¸o˜es de temperatura e os
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ativos teˆm a grande desvantagem de ter um consumo considera´vel de energia. Dentro
deste grupo de sensores encontra-se o PIR (Passive Infrared), que e´ muito comum no
uso para detec¸a˜o de movimento. Como se percebe pelo seu nome, este e´ um sensor
passivo, sens´ıvel a` radiac¸a˜o de infravermelhos.
Uma opc¸a˜o via´vel para monitorizac¸a˜o de movimento e´ o recurso a uma soluc¸a˜o combinada
do PIR com um detetor de micro-ondas. Consegue-se, assim, uma detec¸a˜o de movimento
relativamente fia´vel, com um baixo consumo de energia. O esquema de funcionamento de
uma soluc¸a˜o deste ge´nero esta´ apresentada na Figura 3.6.
PIR
MW
PessoaCorrente de ar quente
O sensor de micro-ondas 
confirma a existência de 
movimento e transmite a 
informação
O sensor de micro-ondas 
verifica que se tratou de 
um  falso alarme  e 
descarta a informação
O PIR deteta movimento e ativa 
o sensor de micro-ondas
Figura 3.6: Funcionamento de uma soluc¸a˜o hibrida (PIR e MW).
Para resumir todas as vantagens e desvantagens dos sensores de movimento apresentados,
estas sa˜o apresentadas em forma de tabela na Tabela 3.1:
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Sensor  Vantagens  Desvantagens 
Detetores de pressão, Vibração e 
Stress 
   Preciso    Exigem uma colocação específica no 
pavimento   Rápido
Detetores Acústicos 
   Rápido    Sensível a fontes de ruído
   Pequeno    Requer pós‐processamento do sinal
   Simples   
Detetores de movimento com 
vídeo 
   Preciso    Muito caro
   Permite distinção de 
diferentes objetos    Requer processamento de sinal avançado
      Funcionamento pode ser comprometido por nevoeiro ou poeira
Detetores Capacitivos 
   Simples principio de 
funcionamento    Alcance de deteção pequeno
   Baixo consumo    Pouco preciso
      Requer isolamento elétrico
Detetores Triboelétricos     Baixo consumo    Alcance de deteção pequeno   Suscetível a condições climatéricas
Detetores Micro‐ondas 
   Preciso    Consumo de energia considerável
   Rápido    Custo de implementação considerável
   Pouco sensível a 
variações de temperatura
   Restrições legais para emissões de 
potência elevadas
   Cobertura de uma 
grande área de deteção   
   Insuscetível a nevoeiro e 
poeiras   
Detetores Ultrassónicos 
   Rápido   Consumo de energia considerável
   Preciso    Podem interferir com os animais
   Pouco sensível a 
variações de temperatura    Suscetíveis a ruído de alta frequência
      Restrições legais para emissões de potência elevadas
Detetores 
optoelectrónicos 
Passivo 
   Rápido
   Suscetível a variações de temperatura
   Preciso
   Simples
   Baixo Custo
   Baixo Consumo
   Alcance de deteção 
ajustável
Ativo 
  Rápido
   Consumo de energia considerável
   Preciso
   Baixo custo
   Alcance de deteção 
ajustável
 
Tabela 3.1: Principais vantagens e desvantagens dos sensores de movimento.
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3.1.3 Sensores de temperatura
Os sensores de temperatura podem ser classificados como sensores de manutenc¸a˜o ou sensores
climate´ricos dependendo da func¸a˜o que esta˜o a desempenhar no sistema.
De seguida sera´ feita uma breve abordagem aos diferentes tipos de sensores de temperatura:
• Termopar: e´ um dos sensores de temperatura mais comum e a medic¸a˜o de temperatura
e´ feita atrave´s duma junc¸a˜o de dois metais distintos por efeito de Seedbeck, quando
uma das extremidades e´ aquecida, ha´ gerac¸a˜o de corrente ele´trica, como se pode ver na
Figura 3.2. Quando o circuito e´ aberto, na extremidade na˜o aquecida, surge uma forc¸a
eletromotriz que e´ func¸a˜o do par de metais e da temperatura, Figura 3.3.
Tabela 3.2: Efeito de Seebeck. [6]
Tabela 3.3: Gerac¸a˜o de tensa˜o de Seebeck (termopar.) [6]
• Sensores de Resisteˆncia te´rmica (RTD – Resistive Thermal Devices): baseiam-
se no princ´ıpio da dependeˆncia da resistividade de um material condutor com a tempe-
ratura. Os RTDs sa˜o, em comparac¸a˜o com os termopares, sensores mais fra´geis e na˜o
sa˜o dispositivos passivos. Deste modo, e´ necessa´rio injetar uma corrente no RTD para
medir a tensa˜o aos seus terminais.
• Termı´stor: Os termı´stores derivam o seu nome da contrac¸a˜o de te´rmico com trans´ıstor
e sa˜o, assim, sensores de temperatura baseados em semicondutores. Entre os termı´stores,
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o mais utilizado e´ o NTC (Negative Temperature Coefficient), que apresenta a particu-
laridade de a sua resisteˆncia diminuir com a temperatura.
• Sensores de temperatura Integrados: Por fim os sensores de temperatura integra-
dos sa˜o mais complexos que os anteriores e sa˜o baseados num circuito eletro´nico que se
comporta como uma fonte de corrente ou como um regulador de tensa˜o. Estes sensores
apresentam, em geral, uma boa linearidade, em que, para tornar o valor da corrente ou
da tensa˜o diretamente proporcional a` temperatura, e´ apenas necessa´rio somar ou sub-
trair um valor constante. No entanto, estes sensores esta˜o limitados a`s temperaturas a
que podem operar os circuitos integrados, limitando assim o leque de aplicac¸o˜es destes
sensores.
Na tabela 3.4 esta˜o resumidas as principais vantagens e desvantagens dos sensores de tempe-
ratura apresentados:
Sensor Vantagens Desvantagens 
 
 
Termopar  
  Não necessita de alimentação 
direta  
  Simples 
  Robusto 
  Elevada gama de temperatura 
  Barato  
  Não linear 
  Baixo sinal de saída 
 Pouco estável 
 Pouco sensível  
 
RTD  
  Estável  
  Elevada Exatidão  
  Caro 
  Lento 
 
 
Termístor  
  
  
  Elevada sensibilidade  
  Rápido  
  Não linear  
  Gama de temperatura 
limitada  
  Frágil 
  Auto aquecimento  
 
Sensor 
Integrado  
  
  
  Elevada linearidade  
  Barato  
  Configurações limitadas 
  Auto aquecimento 
  Necessita de alimentação 
  Lento 
  T < 250º C  
 
Tabela 3.4: Vantagens e desvantagens dos sensores de temperatura. [6]
3.1.4 Sensores de corrente e tensa˜o
Estes sensores sa˜o importantes para a monitorizac¸a˜o dos consumos de cada lumina´ria, sejam
eles instantaˆneos ou para avaliar tendeˆncias ou padro˜es de consumo. Contudo, estes podem
tambe´m ser u´teis na detec¸a˜o de anomalias atrave´s do aparecimento de valores anormais.
Para desempenhar esta func¸a˜o existem inu´meros tipos de sensores:
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• Sensor capacitivo
• Divisor de tensa˜o
• Circuitos integrados
• Transformador de Tensa˜o
• Transformador de Corrente
• Sensor de Efeito de Hall
Quando e´ necessario efetuar medic¸o˜es a uma varia´vel de um sistema, deve-se ter em atenc¸a˜o,
o facto do instrumento de medic¸a˜o poder interferir com a mesma. Desta forma, pode-se estar
a recolher valores erro´neos, que podera˜o levar a concluso˜es erradas.
Assim sendo, sempre que possivel, deve dar-se prefereˆncia a sensores na˜o invasivos. Por
exemplo, no caso da medic¸a˜o da corrente, ha´ sensores que na˜o necessitam de interromper o
circuito para fazer a medic¸a˜o, fazendo antes uso da relac¸a˜o direta entre o campo magne´tico e
a corrente.
3.1.5 Sensores climate´ricos
Neste tipo de sensores, esta˜o enquadrados todos os que fornecerem informac¸o˜es acerca das
condic¸o˜es ambientais. Estas podem ser importantes ao n´ıvel da seguranc¸a, no caso da
existeˆncia de nevoeiro, por exemplo, mas tambe´m podem servir meramente para um uso
posterior, como seja o caso de um estudo sobre o n´ıvel de CO2 de uma determinada rua ou
sobre a exposic¸a˜o solar das lumina´rias, permitindo averiguar a possibilidade de uso de um
painel solar para alimentar as mesmas.
Assim alguns fatores pass´ıveis de ser medidos sera˜o: a temperatura, a humidade, apreci-
pitac¸a˜o, a visibilidade, o vento, a radiac¸a˜o solar ou os n´ıveis de CO2.
Alguns destes sensores teˆm um custo muito elevado, no entanto, com a partilha de informac¸a˜o
entre lumina´rias pode fazer-se um uso coletivo desse sensor, permitindo, assim, baixar o custo
de implementac¸a˜o.
3.1.6 Sensores de integridade do sistema
Para verificar a estabilidade da estrutura de iluminac¸a˜o podem ser usados va´rios tipos de
sensores. A importaˆncia destes e´ vital para relatar danos que sejam causados a` estrutura e
que possam podem inviabilizar o seu correto funcionamento. Para este efeito existem va´rias
tecnologias, tais como:
• Potencio´metros;
• Acelero´metros;
• Sensores Capacitivos;
• Sensores Indutivos e Magne´ticos (LVDT, RVDT);
• Sensores O´ticos;
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• Sensores de tilt;
• Girosco´pio;
Devido ao prec¸o relativamente baixo dos sensores de tilt e, tambe´m, a` sua simplicidade, estes
podem ser uma boa opc¸a˜o para averiguar a integridade da estrutura de iluminac¸a˜o. Este
tipo de sensores funciona como um interruptor, sendo ”ligado”ou ”desligado”para um certo
aˆngulo.
Outra soluc¸a˜o via´vel e´ o uso de um acelero´metro e/ou de um girosco´pio. O acelero´metro
baseia-se na 2a Lei de Newton para medir a acelerac¸a˜o e o girosco´pio faz uso do princ´ıpio de
conservac¸a˜o do momento angular para medir a orientac¸a˜o do objeto.
3.2 Comunicac¸a˜o
Se o objetivo e´ maximizar o desempenho por parte de um sistema de IP, enta˜o e´ necessa´rio
que o mesmo esteja equipado de meios que lhe permitam comunicar. Em caso contra´rio, as
lumina´rias surgira˜o como pontos isolados, incapazes de reportar anomalias no seu funciona-
mento, de transmitir informac¸o˜es uteis a`s lumina´rias vizinhas ou de receber comandos de
controlo remotos.
Numa rede de IP pu´blica a comunicac¸a˜o pode ser efetuada localmente, isto e´, entre as lu-
mina´rias pertencentes ao mesmo agrupamento. Este tipo de comunicac¸a˜o pode ser efetuado
com diferentes objetivos: para partilha de valores de sensores, permitindo a reduc¸a˜o de custo
ao n´ıvel da rede sensorial (porque se elimina a necessidade de todas as lumina´rias possu´ırem
os mesmos tipos de sensores), e tornando tambe´m o sistema mais tolerante a falhas (pois em
caso de avaria dos seus sensores internos, as lumina´rias, podem-se servir de valores dos senso-
res das suas vizinhas), para reportar anomalias de funcionamento a`s lumina´rias vizinhas (de
modo a que as mesmas possam reagir, por exemplo, aumentando o seu fluxo de iluminac¸a˜o),
ou para comunicac¸a˜o entre as lumina´rias (para que haja retransmissa˜o dos dados ate´ os mes-
mos cheguem a` gateway, no caso de lumina´rias que estejam fora do alcance da mesma).
O outro tipo de comunicac¸a˜o e´ efetuado atrave´s da gateway, sendo assim criado um canal de
comunicac¸a˜o por parte do sistema de iluminac¸a˜o com o exterior. Este canal pode ser bidire-
cional, o que permitira´ ao sistema de IP enviar constantemente dados recolhidos pela rede de
iluminac¸a˜o ou receber comandos de controlo para configurar o funcionamento das lumina´rias,
executados pelo operador responsa´vel pelo sistema.
3.2.1 Tecnologias de Comunicac¸a˜o
Ao n´ıvel da comunicac¸a˜o interna, pode aproveitar-se o facto de as lumina´rias ja´ estarem
todas interligadas pelos cabos da rede ele´trica e usar os mesmos como meio de comunicac¸a˜o.
Este tipo de comunicac¸a˜o e´ designado por Powerline Communication (PLC). Outra forma de
comunicar e´ recorrer a` tecnologia sem fios, atrave´s de mo´dulos de RF (radio-frequeˆncia).
Para a comunicac¸a˜o exterior com a unidade central, ha´ tambe´m a possibilidade de comunicar
atrave´s de uma tecnologia sem fios, por exemplo, atrave´s de GPRS, ou por cabo, atrave´s da
ta˜o conhecida ethernet. Pode recorrer-se, como e´ evidente, a outros tipos de comunicac¸a˜o,
como por exemplo Wifi, LTE, WiMax ou RS-485.
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Nesta dissertac¸a˜o dar-se-a´ enfase apenas a` comunicac¸a˜o ao n´ıvel interno, com destaque para
as duas tecnologias atra´s referidas.
Comunicac¸a˜o sem fios: ZigBee
No campo das redes sem fio de controlo e de sensores, em que sa˜o definidas como prioridades
o baixo consumo e o custo reduzido, o ZigBee e´ o padra˜o dominante.
Esta tecnologia foi criada, e e´ desenvolvida, pela ZigBee Alliance e o seu nome e´ baseado no
voo das abelhas, que quando trabalham em colmeias, voam em zig zag trocando informac¸o˜es
com outros membros da colmeia.
Figura 3.7: Stack do Protocolo de ZigBee.
Como se pode ver na Figura 3.7, onde e´ apresentada a estrutura das camadas numa rede
ZigBee, esta e´ implementada na camada f´ısica IEEE.802.15.4 e opera nas bandas de frequeˆncia
na˜o licenciadas ISM: 1 868 MHz – Europa, 915 MHz –EUA e 2.4 GHz – Global.
O padra˜o IEEE.802.15.4 e´, para ale´m da camada f´ısica, tambe´m responsa´vel pela camada
MAC. Na camada f´ısica e´ aplicada modulac¸a˜o DSSS, que apesar de requerer uma maior
largura de banda, protege o sinal, tornando-o mais robusto contra interfereˆncias. A camada
MAC e´ responsa´vel pelo encapsulamento dos dados provenientes das camadas superiores de
modo a que possam ser transmitidos. Desempenha, tambe´m, o papel de controlo do acesso
ao meio, tentando evitar coliso˜es de pacotes, fazendo, para isso, uso do protocolo de acesso
CSMA/CA.
Uma rede ZigBee e´ constitu´ıda por va´rios no´s que podem desempenhar diferentes func¸o˜es.
Dependendo da func¸a˜o desempenhada, teˆm diferentes designac¸o˜es. Deste modo, numa rede
t´ıpica ZigBee (Figura 3.8) existem o no´ coordenador, o no´ router e o no´ final.
1ISM- Industrial, Scientific and Medical, sa˜o bandas de RF reservadas internacionalmente para uso na˜o
comercial. Podem ser usadas por todas as pessoas, sem necessidade de licensa, desde que se respeitem os n´ıveis
de poteˆncia transmitidos.
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Figura 3.8: Rede t´ıpica ZigBee.
Os coordenadores sa˜o responsa´veis pela iniciac¸a˜o, manutenc¸a˜o e seguranc¸a da rede. Enquanto
que os routers, tal como o pro´prio nome indica, fazem o routing das mensagens, estendendo o
alcance da rede. Por fim, os no´s finais desempenham func¸o˜es de controlo ou monotorizac¸a˜o.
Podera´, em alguns casos, existir ainda um no´ coordenador, que tambe´m combina a func¸a˜o de
gateway.
O padra˜o IEEE.802.15.4 define a existeˆncia de dois tipos de no´s: FFD (Full Function Device)
– dispositivos mais complexos, que no caso de uma rede ZigBee esta˜o aptos a desempenhar
qualquer func¸a˜o (coordenador, router, dispositivo final); e RFD (Reduced Function Device)
– sa˜o dispositivos mais simples, que apenas podem comunicar com dispositivos FFD, o que,
consequentemente, implica que so´ podem operar como dispositivos finais numa rede de ZigBee.
Estrela Malha Árvore
Coordenador Router Dispositivo Final
Figura 3.9: Topologias numa rede ZigBee.
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Estes no´s podem ser organizados em diversas topologias de rede (Figura 3.9), no entanto, e´ a
capacidade de funcionamento em mesh (malha) que torna esta tecnologia bastante robusta.
Possui habilidade de se auto-organizar e auto-restruturar, tornando a rede tolerante a falhas,
ao que acresce a capacidade de suportar ate´ mais d 6400 no´s numa so´ rede.
O baixo consumo de poteˆncia e´ um dos objectivos priorita´rios numa rede de dispositivos
ZigBee. Assim sendo, para ale´m do me´todo de operac¸a˜o em que o dispositivo esta´ perma-
nentemente ativo, designado por non-beaconing, ha´ o me´todo de operac¸a˜o beaconing, que se
baseia na transmissa˜o perio´dica de beacons ( pacotes de sinalizac¸a˜o), para avisar os outros no´s
da sua existeˆncia. Este modo permite uma elevada reduc¸a˜o ao n´ıvel do consumo energe´tico,
pois os no´s ficam adormecidos entre as sinalizac¸o˜es, prolongando a autonomia da bateria dos
dispositivos requerendo, no entanto, uma sincronizac¸a˜o de elevada precisa˜o.
Foi apresentada em detalhe a comunicac¸a˜o por radiofrequeˆncia atrave´s da tecnologia ZigBee,
por esta se apresentar como o padra˜o dominante para redes de sensores e de controlo. No
entanto, existem no mercado inu´meros ra´dios que fazem uso das bandas ISM, que podem ser
utilizados como mo´dulos de comunicac¸a˜o para sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica.
Comunicac¸a˜o com fios: PLC
A rede de IP , constitui ela pro´pria uma rede, interligada pela rede ele´trica. O que a tecnologia
PLC faz e´ aproveitar essa mesma rede ele´trica, e para ale´m de uma rede de alimentac¸a˜o,
utiliza-la como meio de comunicac¸a˜o. Esta constitui uma enorme vantagem em relac¸a˜o a
outras tecnologias cabladas, pois para essas seria necessa´rio construir de raiz uma nova rede
de comunicac¸a˜o, atrave´s da instalac¸a˜o de cabos ao longo da rede de IP. Claro que essa situac¸a˜o
pode ser pratica´vel em situac¸o˜es pontuais, mas dada a dimensa˜o da rede de IP, essa soluc¸a˜o
na˜o deve passar disso mesmo.
Assim, fazer uso da rede ja´ existente e´, enta˜o, o ponto forte desta tecnologia de comunicac¸a˜o.
No entanto, isto tem custos. Os cabos ele´tricos representam um meio f´ısico hostil, muito
suscet´ıvel a ru´ıdo e interfereˆncias, e em que os valores de impedaˆncia, capacitaˆncia, indutaˆncia,
atenuac¸a˜o e resposta em frequeˆncia na˜o sa˜o constantes ao longo do tempo. Verifica-se, deste
modo, uma distorc¸a˜o do canal, em que a amplitude e a fase do sinal va˜o variar com o tempo
e com a frequeˆncia. Consequentemente, sa˜o necessa´rios muitos componentes para realizar a
comunicac¸a˜o, o que encarece a implementac¸a˜o total do sistema.
 Baixa Média Alta 
Taxa de 
Transmissão 
0-10 kbps 10 kbps - 1Mbps > 1Mbps 
Modulação BPSK, FSK, SFSK, QAM PSK + OFDM PSK + OFMD 
Standards IEC 61334, ANSI/EIA  
709.1, .2, UPB 
PRIME, G3, 
P1901.2  
G.hn, IEEE 1901 
Limite Frequências Até 500 kHz Até 500 kHz Mhz 
Aplicações Controlo Controlo, Voz Banda Larga sobre PLC,  
Rede doméstica 
 
Tabela 3.5: Caracter´ısticas PLC.
Na Tabela 3.5, sa˜o apresentadas algumas caracter´ısticas da comunicac¸a˜o por PLC para dife-
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rentes taxas de transmissa˜o:
As bandas de frequeˆncia de operac¸a˜o reservadas para este tipo de comunicac¸a˜o diferem para
as diferentes regio˜es do globo, sendo que, na Europa, o corpo regulato´rio responsa´vel pela
atribuic¸a˜o dessas bandas de frequeˆncias,o CENELEC, definiu 4 bandas de operac¸a˜o: A[3-
95]KHz, B[95-125]KHz, C[125-140]KHz e D[140– 148.5] KHz.
Na Figura 3.10 e´ apresentado um esquema de interligac¸a˜o de um sistema de comunicac¸a˜o por
PLC num cena´rio de IP.
Acoplamento 
PLC
Modem PLC
Linha 
Elétrica
AC
Unidade de 
Controlo
Figura 3.10: Comunicac¸a˜o PLC na Iluminac¸a˜o Pu´blica
Atrave´s desta figura e´ poss´ıvel ver os blocos necessa´rios para a comunicac¸a˜o por PLC num
sistema de iluminac¸a˜o pu´blica. Dado que na˜o e´ poss´ıvel haver uma ligac¸a˜o direta entre o
modem PLC e a linha ele´trica, e´ necessa´rio existir um circuito de acoplamento entre am-
bos. No modem PLC, e´ feita principalmente a desmodulac¸a˜o do sinal. Este esta´ tambe´m
conectado a` unidade de controlo, para lhe transmitir as informac¸o˜es recolhidas da rede. Este
diagrama representa uma comunicac¸a˜o da rede ele´trica para a unidade de controlo, contudo,
a comunicac¸a˜o por PLC e´ bidirecional, sendo tambe´m poss´ıvel efetuar-se no sentido inverso.
3.3 Gesta˜o Remota
A gesta˜o remota e´ um servic¸o que permite ter um controlo maior sobre o sistema de iluminac¸a˜o
pu´blica em que esta´ implementado. As vantagens da instalac¸a˜o da gesta˜o remota sa˜o inu´meras
e e´ um servic¸o que permite, de uma forma global, reduzir os custos relativos a` rede de IP
associada, quer ao n´ıvel de consumos energe´ticos, quer ao n´ıvel de manutenc¸a˜o.
Este servic¸o pode ser usado com duas finalidades: monitorizac¸a˜o e controlo. Em ambas as
func¸o˜es as limitac¸o˜es sa˜o provenientes das unidades sensorial e de controlo instaladas. Ou
seja, como e´ evidente, na˜o sera´ poss´ıvel obter dados acerca das temperaturas a que esta˜o
sujeitas as lumina´rias se na˜o existir um sensor de temperatura, ou enta˜o, na˜o sera´ poss´ıvel
controlar apenas uma lumina´ria, se o controlo for centralizado e na˜o individual.
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Monitorizac¸a˜o
Um sistema de IP que tenha associado um servic¸o de gesta˜o remota, permite receber e monito-
rizar, em tempo real, informac¸o˜es acerca do funcionamento dessa rede de iluminac¸a˜o pu´blica.
Na˜o ha´ restric¸o˜es quanto ao tipo de dados que possam ser monitorizados, sendo estes definidos
apenas pelos dados que sa˜o enviados pelas lumina´rias para a central de dados.
Assim, atrave´s de gesta˜o remota e´ poss´ıvel: monitorizar dados de diversos sensores; monitori-
zar consumos por parte das lumina´rias; diagno´sticar em tempo real cada ponto de iluminac¸a˜o;
produzir relato´rios automa´ticamente.
Com os dados obtidos, e´ poss´ıvel, posteriormente, adotar novos planos mais eficientes para
as lumina´rias, enviar te´cnicos para consertar as falhas reportadas, alertar uma unidade de
emergeˆncia em caso de aviso de derrube de uma lumina´ria,etc.
Controlo
Tal como ja´ foi dito, o tipo de controlo pass´ıvel de ser realizado e´ limitado pelo controlo
implementado no sistema de IP, a que a gesta˜o remota esta´ associada. No entanto, conside-
rando que esta´ implementada a soluc¸a˜o mais flex´ıvel, e´ permitido controlar quase tudo. Deste
modo, sera´ enta˜o poss´ıvel configurar remotamente va´rios tipos de valores,como por exemplo:
valor da intensidade ma´xima, valor da intensidade mı´nima,tempo de fading, ligar/desligar as
lumina´rias, alterar o plano de funcionamento das lumina´rias. Na Figura 3.11 esta´ ilustrado
um esquema de funcionamento da gesta˜o remota, onde e´ vis´ıvel que com este servic¸o e´ poss´ıvel
fazer-se o controlo e monitorizac¸a˜o de todo o sistema de iluminac¸a˜o pu´blica, atrave´s de uma
interface com o utilizador.
Controlo
Monitorização
Gateway
Figura 3.11: Gesta˜o remota.
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Concluso˜es
Neste cap´ıtulo ficou assente que para ser poss´ıvel um controlo mais eficiente, de modo a
luminosidade fornecida seja apenas a estritamente necessa´ria, e´ necessa´rio o uso de sensores.
Para isso, foram enta˜o apresentadas diversas tecnologias existentes.
Ficou tambe´m claro que o uso de comunicac¸a˜o num sistema de iluminac¸a˜o pu´blica e´ essencial,
quer localmente, para partilha de informac¸a˜o, quer externamente para haver possibilidade de
integrar o servic¸o de gesta˜o remota.
Por fim, foram apresentadas as vantagens de ter um sistema de iluminac¸a˜o pu´blica com gesta˜o
remota. Verificou que na˜o so´ o sistema e´ mais eficiente, possibilitando reduzir as despesas, quer
em termo de consumos, como tambe´m no que diz respeito a` manutenc¸a˜o, mas tambe´m torna
o sistema mais pra´tico. Toda a informac¸a˜o pode ser visualizada atrave´s de uma interface com
o utilizador e, nessa mesma interface, e´ poss´ıvel proceder-se a`s configurac¸o˜es remotamente.
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Cap´ıtulo 4
Casos de Estudo
Neste cap´ıtulo sera´ feita uma apresentac¸a˜o de dois casos de estudo. O primeiro caso e´ um
proto´tipo laboratorial que teve como objetivo a implementac¸a˜o pra´tica dos conceitos teo´ricos
inerentes a um sistema de iluminac¸a˜o pu´blica inteligente, anteriormente estudados. O segundo
caso e´ o tema de estudo principal desta dissertac¸a˜o e e´ apresentado como a implementac¸a˜o
piloto de um sistema inteligente de iluminac¸a˜o pu´blica, ao abrigo do projeto LITES (CIP-
PSP-ICT ref/2008). Este projecto encontra-se em exerc´ıcio na Universidade de Aveiro desde
Dezembro de 2009.
A descric¸a˜o detalhada deste projeto sera´ feita na secc¸a˜o 4.2.
4.1 Caso de Estudo I: Proto´tipo Laboratorial
Numa primeira abordagem pra´tica, ao desafio proposto por esta dissertac¸a˜o, desenvolveu-se
um proto´tipo laboratorial em placa branca. Atrave´s deste proto´tipo foi poss´ıvel simular,
de uma forma ba´sica, um sistema inteligente de iluminac¸a˜o pu´blica que, consequentemente,
permitiu a implementac¸a˜o pra´tica dos conceitos teo´ricos e das tecnologias inerentes a um
sistema de iluminac¸a˜o pu´blica inteligente, abordados nos primeiros cap´ıtulos desta dissertac¸a˜o.
4.1.1 Arquitetura do Proto´tipo
Na Figura 4.1 e´ poss´ıvel ver o diagrama de blocos do sistema desenvolvido. Para esta primeira
abordagem foram criados treˆs mo´dulos (ver Anexo A), todos eles constitu´ıdos pela mesma
unidade de controlo, um Arduino Nano, comunicando entre si atrave´s de ra´dios RF, e todos
conectados a um LED, com o qual se pretendia simular o elemento de iluminac¸a˜o. Assim,
os elementos varia´veis entre os 3 mo´dulos eram os sensores. Um mo´dulo continha um sensor
para a detec¸a˜o de movimento, um sensor de tilt e um sensor de luminosidade ambiente. Outro
mo´dulo possu´ıa apenas um sensor de temperatura. Por fim, foi desenvolvido um mo´dulo sem
nenhum sensor.
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Unidade de 
Controlo - 
Arduino 
Nano
Unidade de 
Controlo - 
Arduino 
Nano
Unidade de 
Controlo - 
Arduino 
Nano
RF12 RF12 RF12
LED LED LED
Sensores:
- Movimento
- Luminosidade Ambiente
-Tilt
Sensores:
- Temperatura
Figura 4.1: Diagrama de blocos do proto´tipo laboratorial
Os objetivos desta arquitetura foram simular um cena´rio em que lumina´rias com sensores
diferentes, ou ate´ sem sensores, teriam acesso a todos os valores sensoriais, atrave´s da comu-
nicac¸a˜o com os seus pares, e atuar de acordo com os valores recolhidos.
4.1.2 Tecnologias Utilizadas
Na elaborac¸a˜o deste proto´tipo, no que se refere aos blocos t´ıpicos de um sistema de ilu-
minac¸a˜o pu´blica inteligente (ver Figura 3.1), foi dado maior relevo aos blocos de controlo,
de comunicac¸a˜o e de sensores. De seguida sera˜o apresentados detalhadamente os elementos
constituintes de cada um destes mo´dulos.
Unidade de Controlo
Para desempenhar esta func¸a˜o foi utilizado um Arduino Nano, uma placa de prototipagem
perfeita para este tipo de projetos. Fisicamente, tem um tamanho reduzido e apresenta uma
disposic¸a˜o de pinos ideal para se acoplar a uma placa branca. Para programar, basta uma
ligac¸a˜o USB entre o Arduino Nano e um computador que tenha o IDE do Arduino instalado.
Esta placa tem como elemento principal o microcontrolador ATmega328, um microcontrola-
dor RISC da famı´lia Atmel AVR de 8 bits. Na Tabela 4.1 pode-se visualizar as principais
especificac¸o˜es desta placa.
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Microcontrolador  ATmega328 
Tensão de operação (nível lógico)  5V 
Tensão de alimentação (recomendada)  7‐12V 
Tensão de alimentação (limites)  6‐20V 
Entradas/saídas digitais  14 ( 6 permitem PWM) 
Entradas analógicas  8 
Corrente DC por pino  40mA 
Memória Flash  32KB 
SRAM  2KB 
EEPROM  1KB 
Frequência de operação  16MHz 
Comunicação  UART TTL(5V)/SPI/I2C 
 
Tabela 4.1: Principais caracter´ısticas do Arduino Nano [7].
Comunicac¸a˜o
Ao n´ıvel da comunicac¸a˜o foram utilizados os mo´dulos RFM12, dispositivos para comunicac¸o˜es
sem fios nas bandas ISM (433/868/915MHz), com baixo consumo energe´tico. A frequeˆncia a
que operam e´ definida pelo sintetizador de frequeˆncias PLL (Phase Locked Loop) de elevada
precisa˜o, que pode ser programado para operar em mu´ltiplos canais das diferentes bandas.
Possuem ainda um amplificador de poteˆncia e um amplificador de baixo ru´ıdo, ambos com
diferentes n´ıveis programa´veis. As suas principais caracter´ısticas sa˜o apresentadas a seguir
[16]:
• Baixo custo;
• Baixo consumo;
• Comunicac¸a˜o por SPI;
• Amplificador de poteˆncia integrado;
• RX FIFO de 16 bits;
• TX registos de 28 bits;
• Sintetizador de frequeˆncias PLL de elevada precisa˜o;
• Tensa˜o de alimentac¸a˜o: 2.2V ate´ 5.4V;
• wake-up timer
• Desvio de frequeˆncia de transmissa˜o programa´vel: 15 ate´ 240 KHz;
• Largura de banda de recec¸a˜o programa´vel: 67 ate´ 400 KHz.
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Sensores
Neste proto´tipo foram integrados quatro tipos diferentes de sensores, sendo dois deles analo´gicos
(o sensor de temperatura e o foto-trans´ıstor) e os outros dois digitais (o sensor de Tilt e o
sensor de movimento).
O sensor de temperatura utilizado foi o LM335, um sensor de temperatura em circuito inte-
grado, que se comporta como um d´ıodo de zener de dois terminais, em que a tensa˜o de rutura
e´ diretamente proporcional a` temperatura absoluta, sendo a constante de proporcionalidade
de 10mv/K [17]. Desta forma, e dada a elevada linearidade do mesmo, e´ relativamente fa´cil
medir a temperatura com este sensor. Visto apresentar uma sa´ıda analo´gica, leˆ-se o seu valor
recorrendo a` ADC do microcontrolador e, de seguida, calcula-se a temperatura por software
atrave´s da expressa˜o (4.1), em que T0 e´ a temperatura de refereˆncia:
T = T0 ∗ V out/V outT0 (4.1)
Para medir a luminosidade ambiente, o sensor utilizado foi um foto-trans´ıstor, mais preci-
samente o TEPT-5700. Este possui uma sensibilidade a` luz vis´ıvel muito similar ao olho
humano, o que o torna adequado para este tipo de aplicac¸o˜es. Ale´m disso, dado o seu ga-
nho de corrente, simplifica-se o circuito de condicionamento, sendo apenas necessa´ria uma
resisteˆncia para converter o valor para uma tensa˜o, de modo a ser leg´ıvel pela ADC.
O sensor responsa´vel pela detec¸a˜o de movimento, foi um mo´dulo constitu´ıdo por um sensor
PIR, com o respetivo circuito de acondicionamento e processamento de sinal, por forma a
apresentar uma sa´ıda digital. Para ale´m disso, este mo´dulo possu´ıa uma lente de fresnel que
permitia aumentar o alcance de detec¸a˜o.
Por fim, o u´ltimo sensor utilizado, para verificar a integridade da lumina´ria, foi um sensor de-
senvolvido numa dissertac¸a˜o anterior, tambe´m integrada no projeto LITES [18] . Este sensor
era constitu´ıdo por treˆs sensores de tilt, que funcionavam como interruptores, sendo ativados
para uma certa inclinac¸a˜o. Assim, era poss´ıvel monitorizar o estado da estrutura e, em caso
de se verificar uma inclinac¸a˜o ano´mala, sem retorno a` posic¸a˜o original, atuar de acordo com
o procedimento definido para esta situac¸a˜o.
4.1.3 Cena´rios
Na Figura 4.1 pode-se visualizar a forma como os sensores estavam distribu´ıdos pelos 3
mo´dulos. Dos quatro sensores existentes, apenas os treˆs do mo´dulo central (movimento,
luminosidade e tilt), estavam associados a um controlo ativo. O valor medido pelo sensor de
temperatura restringiu-se apenas para efeitos de monitorizac¸a˜o e partilha com os restantes
mo´dulos.
Desta forma, os cena´rios previstos para as alterac¸o˜es dos restantes sensores e respetivos com-
portamentos encontram-se ilustrados a seguir:
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OFF OFF OFF
ON ON ON
ON OFF ON
Legenda:
T: Sensor de Tilt
M: Sensor de Movimento
L: Sensor de Luminosidade
VTh: Limiar de luminosidade, 
que define quando é necessário 
luz artificial 
  Luminária desligada
 Luminária ligada (nível variável)
 Luminária ligada (nível máximo)
Figura 4.2: Cena´rios programados no proto´tipo laboratorial.
No cena´rio 1 encontra-se ilustrada a situac¸a˜o em que o sensor de luminosidade ambiente
reporta um valor acima do limiar definido, para o qual seria necessa´rio complementar a ilu-
minac¸a˜o recorrendo a` luz artificial. Deste modo, todas as lumina´rias permanecem desligadas.
No cena´rio 2, o valor de luminosidade e´ inferior ao limiar definido, o que implica que as
lumina´rias sejam ligadas. Contudo, o seu fluxo de iluminac¸a˜o e´ dependente desse valor de
luminosidade, ou seja, se for detetado um n´ıvel muito baixo o fluxo toma um valor perto do
seu valor ma´ximo, caso contra´rio, apresentara´ um fluxo de iluminac¸a˜o reduzido. Para isso,
recorreu-se a` te´cnica de PWM, com variac¸a˜o dinaˆmica do duty-cycle de acordo com o valor
medido pelo foto-trans´ıstor.
No cena´rio 3, e´ ilustrada a situac¸a˜o em que a lumina´ria central se encontra danificada. Esta
avaria e´ comunicada a`s lumina´rias que sa˜o suas vizinhas, para que estas passem automatica-
mente o seu fluxo para o n´ıvel ma´ximo.
Dado que, quer a detec¸a˜o de movimento, quer a detec¸a˜o de poss´ıveis danos na estrutura, sa˜o
acontecimentos cr´ıticos, os sensores responsa´veis por monitorizar estes acontecimentos foram
conectados a uma porta OR em que a sa´ıda se conectava, por sua vez, a um pino do Arduino
Nano, programa´vel para responder a interrupc¸o˜es externas. A desambiguac¸a˜o de qual dos
sensores despoletou a interrupc¸a˜o, era feita posteriormente por software.
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4.2 Caso de Estudo II: Soluc¸a˜o LITES
O projeto LITES e´ um projeto cofinanciado pela UE cujo objetivo principal e´ desenvolver
e produzir uma soluc¸a˜o inteligente para IP, baseada na tecnologia LED, compat´ıvel com os
standards ele´tricos da Unia˜o Europeia e que apresente uma reduc¸a˜o dra´stica ao n´ıvel do
consumo energe´tico.
O elemento chave desta soluc¸a˜o e´ alterar dinamicamente a intensidade da luz fornecida pela
lumina´ria, em resposta a mudanc¸as ocorridas ao seu redor. Para esse efeito, sera˜o integrados
sensores que mec¸am a luminosidade ambiente, a temperatura e a corrente, e sensores que
detetem movimento, permitindo deste modo, que a lumina´ria ajuste a intensidade do seu
fluxo luminoso para um valor adequado.
Como fonte de luz, este projeto pretende explorar as vantagens dos LEDs de alta poteˆncia
que, em comparac¸a˜o com outras tecnologias de iluminac¸a˜o (apresentadas no Capitulo II), sa˜o
mais robustas e apresentam um tempo de vida superior. Ale´m disso, permitem a alterac¸a˜o
dinaˆmica do fluxo de iluminac¸a˜o de uma forma eficiente.
Este projeto pretende fornecer um servic¸o de iluminac¸a˜o pu´blica inteligente compat´ıvel com
as classes de estradas CE2-CE5, S e A-, de acordo com a norma EN13201. Isto significa que
a soluc¸a˜o desenvolvida podera´ ser instalada em ruas secunda´rias, estradas de acesso, acessos
a zonas comerciais, loteamentos, vias pedonais, ciclovias e zonas resideˆncias. De igual forma,
apresentara´ conformidade com as normas EN 60598-1 e EN 60598-3 relativas aos padro˜es
ele´tricos para lumina´rias, requisitos gerais e condic¸o˜es de teste.
Para este efeito, o LITES preveˆ a implementac¸a˜o das soluc¸o˜es desenvolvidas em treˆs locais
piloto, por forma a testar a performance e a viabilidade das soluc¸o˜es propostas em va´rios
cena´rios do nosso quotidiano. Assim, os quatro locais escolhidos foram: a cidade de Borde´us
(Franc¸a), Universidade Te´cnica de Riga (Leto´nia) e a Universidade de Aveiro (Portugal).
Assim sendo, esta´ prevista a instalac¸a˜o de 200 lumina´rias.
No caso da instalac¸a˜o piloto da Universidade de Aveiro, foi selecionada a infraestrutura da
Ponte do Crasto. Va´rias razo˜es contribu´ıram para esta escolha, entre elas salientam-se:
• as condic¸o˜es climate´ricas varia´veis, sendo um local prop´ıcio a nevoeiro e sujeito a ele-
vados n´ıveis de humidade e de salinidade;
• o facto de a estrutura ser uma ponte, implica que esta esteja sujeita a elevadas vibrac¸o˜es
que, por sua vez, sa˜o induzidas nos LEDs e podem, consequentemente, ter influeˆncia
no seu tempo de vida ou na sua eficieˆncia luminosa. Desta forma, este e´ um bom local
para estudar essa relac¸a˜o;
• a modernizac¸a˜o do sistema de iluminac¸a˜o existente que, para ale´m de ser mais dis-
pendioso em termos de consumos energe´ticos, na˜o era um sistema eficiente ao n´ıvel da
iluminac¸a˜o, provocando mais poluic¸a˜o luminosa que iluminac¸a˜o u´til.
Visto que os gastos da IP representam uma elevada fatia no orc¸amento da maior parte dos
munic´ıpios, um dos objetivos deste projeto e´ apresentar uma soluc¸a˜o que, por um lado, possa
gerar poupanc¸as energe´ticas ate´ 70% e que, por outro, seja uma soluc¸a˜o economicamente
acess´ıvel, com um retorno do investimento num curto espac¸o de tempo.
Deste modo, pretende-se que a soluc¸a˜o obtida seja apetec´ıvel para os munic´ıpios, que para
ale´m dos benef´ıcios econo´micos e ecolo´gicos, represente tambe´m um aumento da seguranc¸a
rodovia´ria e do conforto para a populac¸a˜o em geral.
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4.2.1 Arquitetura geral do sistema
Luminária
Iluminação
Controlo e 
Alimentação
Sensor de 
movimento e 
luminosidade
Monitorização e 
comunicação
Sensor de 
movimento 
externo
Gateway
Ethernet RF
Internet
Figura 4.3: Arquitetura geral da soluc¸a˜o LITES.
A arquitetura geral do sistema esta´ representada na Figura 4.3, onde podemos distinguir dois
grupos: o grupo dos blocos interiores a` lumina´ria e o grupo dos blocos externos a esta.
Comec¸ando pelo primeiro grupo, podemos identificar os dois blocos essenciais a um sistema
de iluminac¸a˜o: o bloco de iluminac¸a˜o e o bloco de alimentac¸a˜o e controlo. Conectados a este
u´ltimo, encontram-se os sensores que recolhem as informac¸o˜es relativas ao ambiente exterior
a` lumina´ria, um sensor de movimento e um sensor de luminosidade. Sera˜o estes sensores que
permitira˜o efetuar um controlo ativo sobre a unidade de iluminac¸a˜o. Por fim, existe o mo´dulo
de monitorizac¸a˜o e de comunicac¸a˜o, que desempenha o papel de recolha e processamento de
dados provenientes de diversos sensores e os envia para uma gateway, atrave´s do mo´dulo de
comunicac¸a˜o.
No grupo dos mo´dulos exteriores a` lumina´ria, existe um sensor de movimento, que permite
aumentar o alcance de detec¸a˜o das lumina´rias que se encontram nas extremidades da infra-
estrutura de iluminac¸a˜o (ver secc¸a˜o 5.1). Pode-se ainda identificar a gateway, que tem como
funcionalidade receber os dados provenientes das lumina´rias atrave´s de um mo´dulo de RF
e, apo´s validac¸a˜o e processamento dos mesmos, envia´-los para um reposito´rio na web. Este
reposito´rio pertence ao u´ltimo bloco, onde para ale´m da funcionalidade de armazenamento,
os dados sa˜o apresentados ao utilizador atrave´s de uma interface web.
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4.2.2 Os diversos mo´dulos em detalhe
Tal como foi referido na secc¸a˜o anterior, podemos dividir os blocos constituintes do sistema
em dois grupos: os internos e os externos a` lumina´ria. Deste modo, na apresentac¸a˜o detalhada
de cada bloco, sera´ feita a mesma diferenciac¸a˜o.
Antes de descrever cada bloco, e´ importante sublinhar que no aˆmbito desta dissertac¸a˜o foram
apenas desenvolvidos o bloco de monitorizac¸a˜o e comunicac¸a˜o, o sensor de movimento externo,
a gateway e a interface com o utilizador. No fim, proceder-se-a´ a` interligac¸a˜o dos mo´dulos
desenvolvidos com os restantes, de modo a obter um sistema final completamente funcional.
Blocos internos a` lumina´ria
O proto´tipo da Ponte do Crasto consistira´ num total de 31 lumina´rias, que estara˜o divididas
em sete grupos de 4 e um grupo de 3. Pode-se observar na Figura 4.3 o bloco de iluminac¸a˜o,
o bloco de controlo e alimentac¸a˜o, o sensor de movimento e o sensor de iluminac¸a˜o. Estes
sera˜o comuns a todos as lumina´rias. Ja´ o bloco de monitorizac¸a˜o e de comunicac¸a˜o, ira´
apenas figurar em uma lumina´ria por grupo, o que perfaz um total de 8 lumina´rias. Dessas
8 lumina´rias, as duas que pertencem aos grupos que se encontram nos extremos da ponte,
estara˜o ainda dotadas de um rele´. Este atuara´ quando o sensor de movimento externo indicar
que ha´ peo˜es a aproximarem-se da entrada da ponte (para perceber melhor o esquema de
funcionamento do sistema ver secc¸a˜o 5.1).
Na Figura 4.4 pode visualizar-se uma das 8 lumina´rias. Os principais elementos encontram-se
legendados na pro´pria figura.
Figura 4.4: Lumina´ria. (Legenda: 1- Unidade de iluminac¸a˜o; 2- Unidade de controlo e
alimentac¸a˜o; 3- Sensor de luminosidade e de movimento; 4- Unidade de monitorizac¸a˜o e
comunicac¸a˜o; 4.1- Ra´dio pertencente a` unidade 4).
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De seguida, sera´ enta˜o feita uma descric¸a˜o dos mo´dulos e dos respetivos elementos que os
integram.
• Unidade de Iluminac¸a˜o:
Como ja´ foi referido, e´ um dos objetivos do Projeto LITES o desenvolvimento de uma
soluc¸a˜o baseada na tecnologia LED. No entanto, no mundo dos LEDs, ha´ inu´meros tipos
com diferentes caracter´ısticas. Posto isto, apresentam-se os LEDs que foram utilizados
neste projeto e as suas principais caracter´ısticas.
Figura 4.5: LEDs e difusor.
Os LEDs esta˜o vis´ıveis na Figura 4.5, onde e´ tambe´m poss´ıvel visualizar um difusor.
A func¸a˜o deste elemento e´ difundir a luz total emitida pelos LEDs de uma forma ho-
moge´nea. Relativamente aos LEDs, como se pode verificar pela Figura 4.5, sera˜o usados
para iluminac¸a˜o dois arrays de 22 LEDs. As principais caracter´ısticas destes esta˜o pre-
sentes na Tabela 4.2:
STARK‐LLE24‐280‐1250‐840‐CLA 
IRC  > 80 
Tempo de vida  até 50 000h 
Temperatura de cor  4000K 
Fluxo luminoso (típico)  1360lm 
Consumo de potência (típico)  11,8W 
 
Tabela 4.2: Principais caracter´ısticas do mo´dulo de LEDs.
• Unidade de Controlo e de Alimentac¸a˜o:
Este papel e´ desempenhado pelo conversor “Talexx LCAI 30W 700mA one4all”, ou
seja, este dispositivo na˜o so´ se comporta como um regulador de tensa˜o para alimentar
os LEDs, como tambe´m possui funcionalidades de dimming imbu´ıdas.
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Atrave´s da Figura 4.6, que ilustra o funcionamento t´ıpico de uma lumina´ria LED com
capacidade de dimming, pode perceber-se melhor que varia´veis podem ser programa´veis.
Assim, ha´ dois valores temporais (representados por 1 e 2 na figura) e dois valores de
n´ıvel de fluxo luminoso (representados por A e B na figura).
Tempo
In
te
n
si
d
a
d
e
 I
lu
m
in
a
çã
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 1  
 2 
Figura 4.6: Funcionamento t´ıpico de uma lumina´ria LED com desvanecimento.
Os valores de A e B representam, respetivamente, o valor ma´ximo e o valor mı´nimo de
intensidade que a lumina´ria deve atingir, sendo que o intervalo programa´vel vai de 1%
a 100%.
O tempo representado por 1 e´ o tempo de desvanecimento e pode tomar valores entre
0.05s e 90s, programa´vel no driver.
Por fim, a outra varia´vel temporal, o valor 2, representa o tempo durante o qual a
lumina´ria deve permanecer no estado mı´nimo antes de se desligar por completo. Este
valor pode ser programa´vel para ter valores entre 0 e 40 minutos, mas ha´ tambe´m a
possibilidade de “Nunca-desligar”, em que este tempo deixa de ter efeito e a lumina´ria
ficara´ sempre no estado de iluminac¸a˜o mı´nimo ate´ algo despoletar novamente a alterac¸a˜o
para o valor ma´ximo.
Para finalizar a descric¸a˜o deste mo´dulo, falta apenas referir que a curva de dimming
esta´ adaptada a` sensibilidade do olho humano, uma vez que este na˜o processa o brilho
de uma forma linear.
• Sensor de movimento e luminosidade:
No cena´rio em causa, a melhor soluc¸a˜o encontrada para detec¸a˜o de movimento, foi
um sensor de alta frequeˆncia, mais precisamente o Micas AUTOLIGHTxs (Figura 4.7).
Ha´ que ressalvar que este mo´dulo conte´m tambe´m um sensor de luminosidade integrado,
mas que, no entanto, na˜o teve utilizac¸a˜o pra´tica no sistema final. Isto deve-se ao facto
de se ter optado antes pelo uso de um sensor crepuscular para controlar a alimentac¸a˜o
de todo o sistema de iluminac¸a˜o.
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Figura 4.7: Mo´dulo Micas AUTOLIGHTxs.
Este sensor tem alguns paraˆmetros varia´veis, que podem ser programados atrave´s de
potencio´metros, tal como se pode ver na Figura 4.7.
O valor da luminosidade pode estar contido no intervalo 1 a 1000 Lux e sera´ este valor
que definira´ para que valor de luminosidade exterior o sensor de movimento funcionara´,
de modo a poder despoletar a lumina´ria para o seu n´ıvel ma´ximo. O potencio´metro
“tempo de espera”, define o tempo que a lumina´ria tem de estar com o seu brilho
ma´ximo (pre´-programado na unidade de controlo e de alimentac¸a˜o), apo´s ter sido de-
tetado movimento. Por fim, o potencio´metro “sensibilidade” define, tal como o nome
indica, a sensibilidade do sensor de movimento, que pode ir desde 20% ate´ 100%. No
caso de este u´ltimo potencio´metro ser programado para o sensor atuar com a ma´xima
sensibilidade, isto representa uma a´rea de detec¸a˜o com um diaˆmetro de 10m, quando
colocado a uma altura de 2,6m.
Este sensor de alta frequeˆncia funciona a 5,8 GHz e emite uma poteˆncia inferior a 5mW.
O controlo do driver promovido por este sensor de movimento e´ baseado na simples co-
mutac¸a˜o de fase (220v), o que torna este tipo de sistemas simples e compat´ıvel com
outras soluc¸o˜es existentes no mercado anteriores ao LED. Para se perceber melhor o
esquema de funcionamento, o mesmo encontra-se ilustrado na Figura 4.8.
Sensor de 
Movimento
LED Driver
LEDs
F
N
HF
 F   
F 
N
F 
Figura 4.8: Diagrama de atuac¸a˜o do sensor de movimento no LED driver.
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• Unidade de Monitorizac¸a˜o e Comunicac¸a˜o:
Atrave´s da Figura 4.9, pode-seesperam identificar mais detalhadamente todos os ele-
mentos que constituem esta unidade.
1 – Fonte de Alimentação
2 – Sensor de corrente
3- Sensor de vibração
4 – Unidade de processamento
5 - Ligação ao módulo de comunicação
1
2
3
4
5
Figura 4.9: Elementos que constituem a unidade de monitorizac¸a˜o e comunicac¸a˜o.
Assim, pode comec¸ar-se por identificar a unidade de alimentac¸a˜o, que tem como func¸a˜o
fornecer a energia necessa´ria aos sensores, a` unidade de comunicac¸a˜o e a` unidade de
processamento. Dado que estes elementos operam a diferentes n´ıveis de tensa˜o, sa˜o
disponibilizados para esta placa: 12V, 5V, 3.3V e o sinal terra.
De seguida, pode identificar-se os sensores inclu´ıdos na lumina´ria, que sa˜o essencialmente
sensores de manutenc¸a˜o e sensores de integridade da lumina´ria. Por forma a perceber
melhor o tipo de sensores utilizados, e´ feita a seguir uma breve descric¸a˜o.
Sensor de corrente: O sensor de corrente escolhido foi o TA12-100(Figura 4.10).
Este sensor consiste de um transformador de corrente o que permite, por um lado, obter
um isolamento galvaˆnico entre o circuito prima´rio (neste caso e o pro´prio condutor) e
o circuito de medic¸a˜o e, por outro, a medic¸a˜o de corrente e´ efetuada de forma na˜o
invasiva. Estes foram fatores fundamentais na sua escolha.
Figura 4.10: Sensor de corrente.
O funcionamento deste tipo de sensores e´ relativamente simples. O transformador de
corrente faz uso da intensidade do campo magne´tico em torno do fio condutor, que induz
uma corrente Is (Figura 4.11) no enrolamento secunda´rio. Essa corrente ira´ percorrer
uma resisteˆncia Rs (200 Ohm no TA12-100), resultando numa queda de tensa˜o aos seus
terminais que pode ser lida atrave´s de uma ADC. O valor da corrente prima´ria, que e´
no fim de tudo o que se pretende saber, pode ser calculado por software, sendo apenas
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necessa´rio saber qual e´ a relac¸a˜o de transformac¸a˜o da corrente. Esta relac¸a˜o e´ definida
pelo nu´mero de espiras do transformador. No caso do TA12-100, essa relac¸a˜o e´ de
1:1000.
RLISIP
1:1000
Fio Condutor Sensor de Corrente
Figura 4.11: Circuito de funcionamento do sensor de corrente.
Dado o princ´ıpio de funcionamento deste tipo de sensores, estes so´ funcionam para
correntes alternadas, pelo que a corrente global consumida pela lumina´ria e´ medida
diretamente no cabo de alimentac¸a˜o de 220V. No caso deste sensor, o valor de corrente
ma´ximo mensura´vel e´ 5A.
Sensor de temperatura e humidade: Para desempenhar esta func¸a˜o foi se-
lecionado o mo´dulo DHT21 (ou AM 2301), representado na Figura 4.12. Este mo´dulo
integra um sensor de humidade capacitivo, que permite a medic¸a˜o da humidade rela-
tiva, e um termı´stor, para monitorizar a temperatura. Este e´ um sensor digital, sendo
apenas necessa´rio um fio para a obtenc¸a˜o dos dados pelo microcontrolador. A precisa˜o
do sensor de humidade presente neste mo´dulo e´ de +-3% e a precisa˜o do sensor de
temperatura e´ de +-0,5%.
Figura 4.12: DHT21 (ou AM2301).
Visto que o objetivo principal deste mo´dulo e´ a monitorizac¸a˜o da temperatura dos LEDs,
este foi colocado na parte traseira da matriz de LEDs, fixado no dissipador de calor, o
que torna imposs´ıvel a sua visualizac¸a˜o na Figura 4.9.
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Sensor de vibrac¸a˜o: Como sensor de vibrac¸a˜o foi utilizado o ADXL345, um
acelero´metro digital de 3 eixos, de elevada resoluc¸a˜o (13bits). A comunicac¸a˜o pode ser
efetuada atrave´s de SPI ou de I2C, sendo que foi dada prefereˆncia a` comunicac¸a˜o por
I2C, pelo facto do mo´dulo de comunicac¸a˜o estar a utilizar o barramento de SPI para
comunicac¸a˜o com o microcontrolador.
Na Figura 4.13 esta´ ilustrado o diagrama de blocos do ADXL345, e, como se pode
verificar, este inclui um buffer de 32 n´ıveis que permite minimizar a intervenc¸a˜o do
microcontrolador.
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FEATURES 
Ultralow power: as low as 40 μA in measurement mode and 
0.1 μA in standby mode at VS = 2.5 V (typical) 
Power consumption scales automatically with bandwidth 
User-selectable resolution 
Fixed 10-bit resolution 
Full resolution, where resolution increases with g range, 
up to 13-bit resolution at ±16 g (maintaining 4 mg/LSB 
scale factor in all g ranges) 
Embedded, patent pending FIFO technology minimizes host 
processor load 
Tap/double tap detection 
Activity/inactivity monitoring 
Free-fall detection 
Supply voltage range: 2.0 V to 3.6 V 
I/O voltage range: 1.7 V to VS 
SPI (3- and 4-wire) and I2C digital interfaces 
Flexible interrupt modes mappable to either interrupt pin 
Measurement ranges selectable via serial command 
Bandwidth selectable via serial command 
Wide temperature range (−40°C to +85°C) 
10,000 g shock survival 
Pb free/RoHS compliant 
Small and thin: 3 mm × 5 mm × 1 mm LGA package 
APPLICATIONS 
Handsets 
Medical instrumentation 
Gaming and pointing devices 
Industrial instrumentation 
Personal navigation devices 
Hard disk drive (HDD) protection 
Fitness equipment 
GENERAL DESCRIPTION 
The ADXL345 is a small, thin, low power, 3-axis accelerometer 
with high resolution (13-bit) measurement at up to ±16 g. Digital 
output data is formatted as 16-bit twos complement and is acces-
sible through either a SPI (3- or 4-wire) or I2C digital interface.  
The ADXL345 is well suited for mobile device applications. It 
measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing appli-
cations, as well as dynamic acceleration resulting from motion 
or shock. Its high resolution (4 mg/LSB) enables measurement 
of inclination changes less than 1.0°. 
Several special sensing functions are provided. Activity and 
inactivity sensing detect the presence or lack of motion and if 
the acceleration on any axis exceeds a user-set level. Tap sensing 
detects single and double taps. Free-fall sensing detects if the 
device is falling. These functions can be mapped to one of two 
interrupt output pins. An integrated, patent pending 32-level 
first in, first out (FIFO) buffer can be used to store data to 
minimize host processor intervention. 
Low power modes enable intelligent motion-based power 
management with threshold sensing and active acceleration 
measurement at extremely low power dissipation. 
The ADXL345 is supplied in a small, thin, 3 mm × 5 mm × 
1 mm, 14-lead, plastic package.  
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Figure 1.  
Figura 4.13: Diagrama de blocos do ADXL345.Fonte [5]
Outra vantagem deste sensor e´ a sua perform nce em termos de consumo. A corrente
consumida pode ser ta˜o baixa como 23uA quando em medic¸a˜o, ou 0,1uA se estiver em
standby.
Com este sensor pretende-se enta˜o medir a vibrac¸a˜o a que os LEDs estara˜o sujeitos
e, desta forma, poder futuramente correlacionar essa vibrac¸a˜o com o desempenho dos
LEDs. Ale´m disso, este sensor sera´ u´til como medida preventiva no caso de tentativas de
danificar ou violar intencionalmente a lumina´ria. Assim, apo´s se verificar uma vibrac¸a˜o
anormal, poder-se-a´ enviar um aviso para que os responsa´veis pela seguranc¸a se dirijam
ao local.
• Unidade de processamento:
Esta e´ a unidade central, onde se ligam os sensores e o mo´dulo de comunicac¸a˜o. De um
modo geral, e´ responsa´vel pela aquisic¸a˜o, processamento e envio dos dados sensoriais.
Para este efeito foi utilizado um Arduino Nano, tambe´m utilizado anteriormente no
proto´tipo laboratorial (ver secc¸a˜o 4.1.2). Esta placa de prototipagem, para ale´m de ter
um tamanho reduzido e ser de fa´cil integrac¸a˜o, possui um microcontrolador ATmega328
que cumpre todos os requisitos necessa´rios para este projeto nomeadamente:
– Tamanho Reduzido;
– Baixo custo;
– Suporte para comunicac¸a˜o SPI;
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– Suporte para comunicac¸a˜o I2C;
– ADC;
– Entradas e sa´ıdas digitais;
O uso pre´vio deste dispositivo, representa tambe´m uma vantagem.
• Software:
A linguagem de programac¸a˜o do Arduino e´ uma implementac¸a˜o de Wiring, framework
open-source de programac¸a˜o para microcontroladores.
O co´digo desenvolvido para este mo´dulo encontra-se dispon´ıvel no Anexo B.1.
• Mo´dulo de comunicac¸a˜o:
O dispositivo de comunicac¸a˜o escolhido (lado externo da Figura 4.4) foi um mo´dulo
constitu´ıdo pelo chip nRF24L01+, transcetor de 2,4 GHz, com um amplificador de
poteˆncia e um amplificador de baixo ru´ıdo. Este ra´dio opera na banda ISM e pode
funcionar em 126 canais. Dado que a resoluc¸a˜o e´ de 1MHz, o intervalo de frequeˆncias
em que pode operar vai de 2400MHz ate´ 2525MHz.
Outra caracter´ıstica deste ra´dio, e´ a capacidade de suportar pacotes com tamanho desde
1 byte ate´ a um ma´ximo de 32 bytes e pode transmitir a 250kbps, a 1Mbps ou a 2Mbps.
Em termos de consumos, a poteˆncia de transmissa˜o do ra´dio pode ser programada para
0, -6, -12, -18dBm, sendo que a transmitir a 0dBm apresenta um consumo de 11,3mA.
Por sua vez o recetor apresenta um consumo de 13,5mA a operar a uma taxa de trans-
missa˜o de 2Mbps [19].
Tal como o Bluetooth, este ra´dio tambe´m modula o sinal por GFSK, que e´ semelhante a`
modulac¸a˜o por FSK, mas neste caso os impulsos antes de serem modulados passam por
um filtro gaussiano de modo a suavizar a transic¸a˜o entre os impulsos e, assim, diminuir
a largura espetral dos mesmos.
Ao n´ıvel da comunicac¸a˜o com o microcontrolador, esta e´ feita por SPI. Outra carac-
ter´ıstica importante no que se refere a` interligac¸a˜o com o microcontrolador, e´ a toleraˆncia
deste chip a sinais ate´ 5V, apesar de requerer uma alimentac¸a˜o entre 1.9V ate´ 3.6V.
Blocos externos a` lumina´ria
No que diz respeito aos blocos exteriores a` lumina´ria, podemos identificar os seguintes blocos:
• Sensor de movimento externo:
Este sensor foi desenvolvido anteriormente, tambe´m ao abrigo do projeto LITES, sendo
que foram efetuadas algumas alterac¸o˜es relativamente ao proto´tipo inicial, por forma a
adapta´-lo ao sistema final.
Assim, ao n´ıvel do hardware, a PCB foi redesenhada para se adaptar o circuito ao
Arduino Nano (que substitui a PIC 18F26K22), para suportar ligac¸a˜o com o modulo
de comunicac¸a˜o (igual ao que se encontra nas lumina´rias) e para suportar ligac¸a˜o ao
mo´dulo de alimentac¸a˜o.
Este sensor e´ constitu´ıdo por duas tecnologias distintas, mas ambas capazes de detetar
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movimento. O objetivo e´ enta˜o tirar partido das vantagens de ambas para se obter um
sensor de movimento fia´vel mas de baixo consumo.
Para conseguir atingir esse objetivo, este sensor integra um PIR, que e´ um elemento pas-
sivo, para a monitorizac¸a˜o constante de movimento, mas que no entanto, dado que na˜o
e´ um sensor muito fia´vel, ativa por sua vez um sensor de micro-ondas que vai confirmar
a existeˆncia ou na˜o de movimento. Apesar de este tipo de sensores ser mais confia´vel,
apresentam elevados consumos energe´ticos. Contudo, com esta soluc¸a˜o h´ıbrida, em que
apenas funciona quando ha´ necessidade de averiguar a veracidade da existeˆncia de mo-
vimento, e´ contornado esse problema.
Para se perceber melhor o funcionamento deste sensor, o mesmo encontra-se ilustrado
na Figura 4.14. Apo´s ser detetado movimento por este sensor (1), este comunicara´ com
a lumina´ria do extremo (2), para que esta altere o fluxo de iluminac¸a˜o para o n´ıvel
ma´ximo (3). Para que isto seja poss´ıvel e´ necessa´rio que as lumina´rias dos extremos
estejam dotadas de um dispositivo que funcione como um interruptor, pois o princ´ıpio
de funcionamento e´ o mesmo que o sensor de movimento presente nas lumina´rias, isto
e´, atrave´s da comutac¸a˜o de fase (220V). Para este efeito foi utilizado um rele´ (4).
Relé LED Driver
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Figura 4.14: Diagrama de funcionamento do sensor de movimento externo.
• Gateway:
A gateway desenvolvida encontra-se representada na Figura 4.15. Nessa figura pode
identificar-se quatro elementos principais: a caixa de protec¸a˜o, a fonte de alimentac¸a˜o,
o mo´dulo de comunicac¸a˜o e o Beaglebone Black.
A caixa, tem a funcionalidade de proteger todos os componentes que se encontram no
seu interior. Deste modo, a caixa escolhida tem um IP (`ındice de protec¸a˜o) de 65 o que
permitira´ uma boa protec¸a˜o contra a`gua e poeiras.
O mo´dulo de comunicac¸a˜o ja´ foi apresentado, pois e´ igual ao que se encontra nas lu-
mina´rias.
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A fonte de alimentac¸a˜o tem como func¸a˜o fornecer a energia necessa´ria para o correto
funcionamento do Beaglebone Black e, portanto, foi projetada para fornecer 5V e ate´
um ma´ximo de 1A.
1 – Caixa de proteção
2 - Fonte de Alimentação
3 - Módulo de comunicação
4 -Beaglebone Black 
Legenda:
Figura 4.15: Gateway desenvolvida.
O elemento principal e´ o Beaglebone black, representado na Figura 4.16, que se apresenta
como uma poderosa placa de desenvolvimento de baixo custo. Como processador, esta
placa inclui um AM335x (ARM Cortex-A8), baseado na arquitetura ARMv7, que tem a
capacidade de funcionar a uma velocidade desde 600MHz ate´ a uma velocidade superior
a 1GHz. Possui ainda, 512Mb de memo´ria RAM (DDR3), uma memo´ria flash eMMC de
2Gb, acelerador de gra´ficos 3D e dois microcontroladores (PRU) de 32bits. Em termos
de ligac¸o˜es, tal como se pode ver na Figura 4.16, tem capacidade para se conectar por
USB, por ethernet, HDMI e tem ainda 4 colunas de 23 pinos programa´veis [20].
Para uma ligac¸a˜o mais pra´tica e eficaz entre o mo´dulo de comunicac¸a˜o e o Beaglebone,
foi desenhada uma PCB, vis´ıvel na Figura 4.15.
Figura 4.16: Beaglebone Black.
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• Software:
O Beaglebone Black suporta diversos sistemas operativos, sendo que o que vem de
origem e´ o Angstrom. Este e´ uma distribuic¸a˜o de Linux desenvolvida para sistemas
embebidos.
Em termos de programac¸a˜o, a escolha recaiu sobre a linguagem de programac¸a˜o Python.
O co´digo desenvolvido para esta plataforma encontra-se no Anexo B.2.
• Plataforma de recolha de dados e interface com o utilizador:
Para a recolha dos dados provenientes dos sensores, foi usada uma plataforma desen-
volvida pelo ATNOG1, o OpenEnergy Monitor. Com esta plataforma e´ poss´ıvel coletar
os dados, armazena´-los e, posteriormente, visualiza´-los graficamente.
Visto que a interface com o utilizador deve ser algo simples e intuitivo, foi criado um
web site por forma a facilitar a monitorizac¸a˜o dos sensores das diferentes lumina´rias.
Pode ver-se uma representac¸a˜o do mesmo na Figura 4.17.
Figura 4.17: Interface web.
Atrave´s desta interface e´ poss´ıvel visualizar os gra´ficos referentes aos sensores das lu-
mina´rias, sendo que no caso da Figura 4.17 esta˜o a ser apresentados os gra´ficos referentes
a` lumina´ria 5. A lumina´ria que se pretende monitorizar e´ escolhida na barra lateral,
sendo tambe´m poss´ıvel visualizar por tipo de sensor (corrente, humidade, temperatura
ou vibrac¸a˜o).
1Advanced Telecommunications and Network Group, um grupo de investigac¸a˜o do IT de Aveiro, fundado
em 2011
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Em suma
Este cap´ıtulo serviu para fazer a apresentac¸a˜o dos dois casos de estudo desta dissertac¸a˜o.
Relativamente ao proto´tipo laboratorial, foram cumpridos os objetivos propostos.
Quanto ao segundo caso de estudo, foi apresentada a arquitetura geral do sistema, com a
posterior apresentac¸a˜o em detalhe de cada mo´dulo integrante no sistema.
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Cap´ıtulo 5
Implementac¸a˜o do LITES
No presente cap´ıtulo sera´ descrita a forma como os mo´dulos apresentados no cap´ıtulo anterior
foram interligados e explicar-se-a´ o funcionamento global do sistema. Sera´ ainda efetuada a
apresentac¸a˜o e respetiva ana´lise dos dados obtidos apo´s a instalac¸a˜o do sistema.
Figura 5.1: Iluminac¸a˜o da Ponte do Crasto com a soluc¸a˜o desenvolvida no projeto LITES .
5.1 Funcionamento global do sistema
Para se perceber melhor o funcionamento global de todo o sistema implementado, encontra-se
na Figura 5.2 uma representac¸a˜o do mesmo.
1. A alimentac¸a˜o necessa´ria para o funcionamento do sistema e´ controlada por um sensor
crepuscular. Isto permite aumentar a eficieˆncia do sistema, uma vez que desta forma, o
mesmo so´ e´ alimentado quando for detetado, pela ce´lula crepuscular, um n´ıvel de lumi-
nosidade que pressupo˜e a necessidade de complementar a iluminac¸a˜o com luz artificial.
2. Como se pode visualizar na Figura 5.2, as lumina´rias encontram-se agrupadas em grupos
de 4. Significa isto que, quando um sensor de movimento de uma lumina´ria de um
certo grupo deteta movimento, na˜o so´ provoca a passagem para o n´ıvel de luminosidade
ma´ximo da pro´pria lumina´ria, como tambe´m o faz para todas as lumina´rias desse mesmo
grupo.
E´ poss´ıvel verificar ainda, a existeˆncia de lumina´rias com dois sensores de movimento.
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O objetivo desta soluc¸a˜o e´, para ale´m de ter um sensor de movimento que ativa o
grupo, ter outro sensor que ative o grupo de lumina´rias seguinte. Consegue-se, assim,
anunciar previamente a chegada do pea˜o a esse grupo e com isto, evitar que as lumina´rias
apresentem um n´ıvel de intensidade ma´ximo, apenas quando o pea˜o entrar no seu raio
de detec¸a˜o.
Legenda:
     ...
Gateway
AC
Internet
 
Luminária c/ unidade de 
monitorização e comunicação e relé
Luminária c/ unidade de 
monitorização e comunicação
Luminária c/ 2 sensores de 
movimento
Luminária simples
  Sensor de Movimento externo
  Sensor Crepuscular
1
2
3
4
5
6
7
8
Figura 5.2: Esquema global do sistema final.
3. Os grupos de lumina´rias dos extremos na˜o teˆm, do ponto de vista de que quem vai en-
trar na ponte, nenhum grupo precedente. Desta forma, na˜o havendo nenhum sensor de
movimento que antecipe a chegada de algue´m a esse grupo, a soluc¸a˜o desenvolvida foi
a colocac¸a˜o de um sensor de movimento externo que, atrave´s de comunicac¸a˜o por RF,
fornec¸a informac¸o˜es acerca da existeˆncia, ou na˜o, de movimento junto a`s extremidades
da ponte.
Para que seja poss´ıvel a` lumina´ria comutar para o seu n´ıvel ma´ximo, e´ necessa´rio que
esta esteja dotada de um dispositivo que funcione como interruptor. Deste modo, as lu-
mina´rias dos grupos localizadas nos extremos que possuam o mo´dulo de monitorizac¸a˜o e
comunicac¸a˜o, esta˜o tambe´m dotadas de um rele´, que e´ controlado pelo Arduino para esse
efeito. De notar que a acc¸a˜o deste rele´ e´ semelhante a` acc¸a˜o promovida pelos sensores
de movimento no LED driver, ou seja, apenas comuta a fase do sinal de alimentac¸a˜o.
4. Como se pode ver na Figura 5.2, todos os grupos conteˆm uma lumina´ria dotada de uma
unidade de monitorizac¸a˜o e comunicac¸a˜o. As varia´veis que sa˜o monitorizadas por esta
unidade sa˜o a temperatura dos LEDs, a humidade presente na lumina´ria, a vibrac¸a˜o
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a que esta esta´ sujeita e a corrente consumida durante o seu funcionamento. Com
estes valores, e´ poss´ıvel supervisionar o correto funcionamento da lumina´ria, detetar
a integridade da estrutura atrave´s dos sensores de vibrac¸a˜o e de humidade, e verificar
os consumos realizados pela lumina´ria. Estes dados podera˜o tambe´m ser u´teis para
estudos futuros, como por exemplo, sobre a influeˆncia da vibrac¸a˜o no tempo de vida
u´til dos LEDs.
5. Apo´s a monitorizac¸a˜o, e´ necessa´rio extrair os dados das lumina´rias e concentra´-los numa
gateway que fara´ o posterior reencaminhamento. Para este efeito, foi necessa´rio imple-
mentar uma rede de comunicac¸a˜o entre as lumina´rias e a gateway.
A topologia utilizada foi uma topologia em a´rvore dinaˆmica. Esta topologia foi pensada
com o intuito de se obter uma rede mais tolerante a falhas. Para se perceber melhor as
vantagens do uso desta topologia, sa˜o ilustrados na Figura 5.3 dois poss´ıveis casos de
falha na rede de comunicac¸a˜o. Primeiro, o caso em que o no´ L3 avarie e, portanto, deixe
de comunicar. Com esta topologia esta falha na˜o compromete a comunicac¸a˜o entre o
no´ que e´ seu descendente, L2, e a gateway. Isto acontece porque quando um no´ perde
a comunicac¸a˜o com o seu ”pai”, ele passa a ser ”filho”de outro no´ com o qual consiga
comunicar. O outro cena´rio e´ o caso em que a distaˆncia entre um no´ descendente direto
da gateway e a pro´pria gateway (representado na Figura 5.3 pelo caminho entre a ga-
teway e o no´ L8) na˜o e´ suficiente para que se realize a comunicac¸a˜o entre ambos. Neste
caso, o no´ ira´ desempenhar o papel de ”filho”de um no´ mais pro´ximo da gateway, L5,
e obtera´ assim um caminho de comunicac¸a˜o para a mesma.
Nesta primeira implementac¸a˜o, as lumina´rias foram programadas para enviar um pacote
de dados a cada 10s, a uma taxa de 250kbps. Esse pacote de dados tem um tamanho de
22bytes, em que 8 esta˜o reservados para o cabec¸alho, onde figurara˜o informac¸o˜es como:
a identificac¸a˜o da lumina´ria transmissora, a identificac¸a˜o do no´ recetor, o nu´mero do
pacote, entre outras. Os restantes 14 bytes, sa˜o destinados para os dados recolhidos dos
sensores.
L3
BBB
L1 L5 L7
SME L2 L4
L8
L6 SME
BBB
L1 L5 L7
SME L2 L4 L8 L6
SME
BBB Beaglebone Black Lx   Luminária SME Sensor de Movimento Externo
Figura 5.3: Toleraˆncia a falhas da topologia de comunicac¸a˜o utilizada.
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6. E´ na gateway que se concentram os dados transmitidos por todas as lumina´rias. Esta
unidade e´, enta˜o, responsa´vel por tratar e validar os dados recebidos e proceder ao
posterior envio dos mesmos atrave´s de uma ligac¸a˜o a` internet, para um servidor de base
de dados.
7. O servidor de base de dados, apo´s o pedido da gateway, armazena os dados recebidos
na respetiva base de dados.
8. Por fim, atrave´s de uma interface web, e´ poss´ıvel monitorizar em tempo real as medic¸o˜es
que esta˜o a ser efetuadas pelos sensores nas lumina´rias, bem como valores passados.
5.2 Recolha de dados
Apo´s a implementac¸a˜o de todo o sistema, e´ enta˜o poss´ıvel proceder-se a` recolha dos dados
emitidos pelos sensores. Assim, e´ poss´ıvel visualizar, na Figura 5.4, os gra´ficos referentes aos
mesmos, que esta˜o a ser apresentados atrave´s de um interface web em tempo real.
Figura 5.4: Dados recolhidos dos sensores, vis´ıveis na interface web.
Na Figura 5.4 esta˜o apresentados os gra´ficos referentes aos sensores da lumina´ria 5. E´ poss´ıvel
visualizar graficamente os valores da temperatura e vibrac¸a˜o a que os LEDs esta˜o sujeitos,
o valor da corrente que esta´ a ser consumida e a humidade relativa que esta´ presente na
lumina´ria.
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Analisando mais detalhadamente a imagem, e´ poss´ıvel verificar que o gra´fico que representa
a corrente consumida mostra um sinal que quase se comporta como digital. Este comporta-
mento e´ normal, uma vez que o tempo de fade out pre´-programado e´ relativamente curto. Isto
impo˜e que a lumina´ria esteja praticamente apenas em dois estados: com fluxo de iluminac¸a˜o
ma´ximo ou com fluxo de iluminac¸a˜o mı´nimo. E´ lo´gico que, quando a lumina´ria se encontra
no seu estado ma´ximo, o consumo seja maior, e quando se encontra no n´ıvel de intensidade
mı´nimo, o consumo e´ inferior. Assim a relac¸a˜o do consumo com o estado da lumina´ria e´ direto,
sendo que quando esta´ representado um consumo de cerca de 150mA, a lumina´ria encontra-se
no estado ma´ximo, e quando e´ cerca de 40mA, esta encontra-se no estado mı´nimo.
Dado que a lumina´ria tem um comportamento monoesta´vel, em que o estado insta´vel cor-
responde a` lumina´ria no seu n´ıvel ma´ximo, sendo este controlado pelo sensor de movimento,
pode enta˜o, atrave´s da ana´lise do gra´fico de corrente, saber-se em que alturas houve peo˜es
a atravessar a ponte. Isto podera´ ser u´til para estudos futuros, relacionados, ou na˜o, com o
sistema de iluminac¸a˜o.
Relativamente a` vibrac¸a˜o que a lumina´ria sofre, este valor e´ independente do estado em que
esta se encontra, sendo que serve apenas para efeitos alarmı´sticos e para estudos futuros que
correlacionem a vibrac¸a˜o com o tempo de vida dos LEDs. Dos dados recolhidos e vis´ıveis na
figura, e´ poss´ıvel concluir que, apesar de se conseguir fazer a leitura da vibrac¸a˜o, e´ necessa´rio
rever o co´digo, uma vez que o valor de refereˆncia na˜o esta´, por vezes, a ser calculado correta-
mente. Isto conduz a` situac¸a˜o verificada no gra´fico da vibrac¸a˜o, em que o valor de refereˆncia
em vez de ser zero e´ aproximadamente 5.
A temperatura dos LEDs pode, logicamente, ser relacionada com o estado da lumina´ria,
sendo que para um n´ıvel de luminosidade ma´xima a temperatura e´ maior. Assim, analisando
o gra´fico da corrente verificamos que no per´ıodo de amostragem em causa, a lumina´ria se en-
controu a maior parte do tempo no estado de luminosidade ma´xima. Desta forma, e´ normal
que o gra´fico referente a` temperatura dos LEDs apresente um sinal quase constante, exce-
tuando os instantes finais em que se verifica um pequeno decaimento devido a` passagem da
lumina´ria para o valor mı´nimo, tambe´m vis´ıvel atrave´s do gra´fico da corrente.
O valor da humidade na˜o representa de uma forma fia´vel a humidade presente na lumina´ria,
uma vez que se encontra acoplado ao sensor de temperatura e este, por sua vez, encontra-se
junto ao dissipador de calor dos LEDs. Desta forma, nota-se, tambe´m, uma variac¸a˜o da hu-
midade com a alterac¸a˜o do fluxo luminoso da laˆmpada.
Para ale´m da visualizac¸a˜o dos dados sensoriais por cada lumina´ria, e´ poss´ıvel tambe´m, a
visualizac¸a˜o gra´fica por tipo de sensor. Assim, como se pode ver na Figura 5.5, e´ poss´ıvel
monitorizar ao mesmo tempo, por exemplo, todas as correntes das lumina´rias.
De notar que a lumina´ria 8 na˜o esta´ a reportar valores de corrente, isto deve-se ao facto de,
no momento da escrita da presente dissertac¸a˜o, esta ainda na˜o ter sido instalada. No entanto,
poderia muito bem ser um caso de avaria da lumina´ria, o que com este sistema teria sido pron-
tamente detetado e, consequentemente, notificados os servic¸os responsa´veis pela reparac¸a˜o da
mesma.
Outro facto a apontar e´ o gra´fico da corrente referente a` lumina´ria 1 que apresenta valores
muito superiores a`s restantes. Isto verifica-se porque na lumina´ria 1, em vez da medic¸a˜o da
corrente que esta´ a ser consumida pela pro´pria lumina´ria, procedeu-se a` medic¸a˜o da corrente
total do sistema de iluminac¸a˜o.
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Figura 5.5: Visualizac¸a˜o dos valores de corrente em todas as lumina´rias.
5.3 Discussa˜o
Para finalizar, resta apenas fazer uma pequena discussa˜o acerca de todos os aspetos relativos
aos funcionamento do sistema final.
Aproveitando a Figura 5.4 , em 4 e´ feita a monitorizac¸a˜o de algumas varia´veis relacionadas
com o funcionamento do sistema, portanto, aqui o sistema pode ser melhorado quer adici-
onando outros sensores que permitam recolher outras informac¸o˜es u´teis, quer alterando os
existentes para sensores mais precisos (como e´ o caso do sensor de corrente, que se verificou
em laborato´rio, atrave´s da medic¸a˜o em se´rie com um amper´ımetro, na˜o ser muito preciso).
No que se refere a` comunicac¸a˜o, nu´mero 5 na Figura 5.2, a topologia de comunicac¸a˜o tera´ que
ser alterada, bem como o protocolo de comunicac¸a˜o utilizado. Para uma abordagem inicial,
em que se pretendia apenas demonstrar o funcionamento e a utilidade de um sistema deste
tipo, a topologia e o protocolo de comunicac¸a˜o implementados foram suficientes. No entanto,
apresentam limitac¸o˜es. Desde logo, o facto de impossibilitarem a configurac¸a˜o remota das
lumina´rias atrave´s da gateway, pois esta e´ o no´ base e na˜o tem alcance (devido ao local onde
foi inicialmente colocada) para comunicar com todos os seus descendentes diretos.
O funcionamento da gateway, em 6, esta´, para ja´, adequado ao sistema implementado. No
entanto, esta tera´ que ser um elemento dinaˆmico, que tera´ que se adaptar a`s alterac¸o˜es efe-
tuadas em 4 e em 5.
Por fim, em 8, a interface web e´ outro elemento que tera´ que ser trabalhado. De momento,
a interface desenvolvida encontra-se num estado muito ba´sico, sendo apenas poss´ıvel ao uti-
lizador navegar entre as diferentes lumina´rias e entre os diferentes tipos de sensores.
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Cap´ıtulo 6
Concluso˜es
O objetivo prima´rio desta dissertac¸a˜o visava a criac¸a˜o de uma plataforma inteligente para
sistemas de iluminac¸a˜o pu´blica, com destaque para os mo´dulos de comunicac¸a˜o, de controlo
e dos sensores. Findas as tarefas propostas para atingir este objetivo, e´ poss´ıvel afirmar que
o mesmo foi cumprido com sucesso.
Nos dias que correm, torna-se evidente que e´ vital a modernizac¸a˜o dos sistemas de iluminac¸a˜o
tradicionais para este tipo de sistemas inteligentes. A conjuntura econo´mica atual tem obri-
gado os munic´ıpios a aplicar inu´meros cortes, dentro dos quais se incluem a iluminac¸a˜o pu´blica,
bem essencial que transmite conforto e, acima de tudo, seguranc¸a aos cidada˜os. Desta forma,
soluc¸o˜es como a desenvolvida ao abrigo do projeto LITES devem merecer uma maior atenc¸a˜o
por parte dos responsa´veis pelos munic´ıpios. E´ importante destacar tambe´m que, para ale´m
da reduc¸a˜o de custos, uma soluc¸a˜o baseada na tecnologia LED e´ amiga do meio ambiente.
Nos dias de hoje, e´ ja´ poss´ıvel sentir os efeitos do aquecimento global, pelo que e´ fundamental
que se tomem medidas que contrariem isso.
Dado que o intervalo de tempo entre a instalac¸a˜o do sistema desenvolvido no projeto LITES
e a escrita deste documento foi curto, na˜o e´ poss´ıvel, para ja´, apresentar dados concretos
quanto ao consumo energe´tico do sistema. No entanto, dado os consumos das laˆmpadas LED
instaladas e considerando que estas ira˜o estar grande parte do tempo no seu estado mı´nimo,
e´ especta´vel que se apresentem grandes melhorias quando em comparac¸a˜o com o sistema
instalado anteriormente.
6.1 Trabalho futuro
Um sistema deste ge´nero tem um enorme potencial para ser melhorado, sendo que algumas
melhorias foram ja´ apresentadas na secc¸a˜o 5.3.
Primeiro, uma carater´ıstica fundamental num sistema inteligente de iluminac¸a˜o pu´blica e´ a
possibilidade de gesta˜o remota do mesmo. No sistema implementado apenas esta´ disponi-
bilizada a componente de monitorizac¸a˜o, no entanto, futuramente deve ser acrescentada a
vertente de configurac¸a˜o. Para que isto seja poss´ıvel, e´ necessa´rio como ja´ foi referido na
secc¸a˜o 5.3, a alterac¸a˜o do processo de comunicac¸a˜o entre a gateway e as lumina´rias. Ale´m
disso, tera´ que se implementar tambe´m um protocolo de seguranc¸a para evitar acessos inde-
vidos. Consequentemente, a interface web tera´ que ter suporte para serem introduzidas as
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configurac¸o˜es e serem comunicadas a` gateway.
Como uma das principais preocupac¸o˜es nestes projetos e´ o consumo energe´tico, deve ser con-
siderada a possibilidade futura de integrac¸a˜o de uma fonte alimentac¸a˜o que recorra a fontes
de energia renova´veis, sejam elas solares ou eo´licas. A viabilidade disto pode ser estudada
atrave´s da adic¸a˜o de um sensor que mec¸a, por exemplo, a exposic¸a˜o solar anual a que as
lumina´rias esta˜o sujeitas.
Por fim, outra caracter´ıstica que podera´ ser implementada nas lumina´rias, dado que estas
fazem uso da tecnologia LED, e´ o uso das mesmas como elemento de comunicac¸a˜o atrave´s de
VLC (Visible Light Communication). Isto podera´ ser u´til para transmitir informac¸a˜o local
para os estudantes que se encontrem a atravessar a ponte.
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Anexo A - Proto´tipo laboratorial
Figura 6.1: Consumo Energe´tico pela Iluminac¸a˜o Pu´blica
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Figura 6.2: Consumo Energe´tico pela Iluminac¸a˜o Pu´blica
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Anexo B - Software
Anexo B.1 - Arduino
#include <ADXL345.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24Network.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
#define RELE true // True para as lumina´rias dos extremos, definir false para as outras
unsigned long now; // varia´vel temporal que guarda o tempo actual
unsigned long now2; // varia´vel temporal que guarda o tempo actual
/*________Sensor de Corrente______________*/
#define ELECTRICITY_SENSOR A7 // Pin onde esta´ conectado o sensor de corrente
float amplitude_current; // Amplitude da corrente medida pelo sensor
float effective_value; // Valor efectivo da corrente medida pelo sensor
/*____________ADLX______________*/
ADXL345 adxl;
int Th_adxl=40; // valor de Threshold do ADXL
boolean primeiraLeitura; // Variavel para definir se e´ a primeira leitura que esta a fazer
float top; // valor acima do qual e´ guardado o valor de vibrac¸~ao
float bottom; // valor abaixo do qual e´ guardado o valor de vibrac¸~ao
float mean; // media dos primeiros valores lidos para posterior comparac¸~ao com os valores lidos
boolean configRcv;
/*_____________DHT21______________*/
#define DHTPIN 3 // Pin onde esta´ o sensor DHT
#define DHTTYPE DHT21 // Define o tipo de sensor que estamos a usar -> DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
/*________________NRF24_____________________*/
RF24 radio(7,8);
RF24Network network(radio);
const uint16_t this_node = 03; // Atribuic¸~ao do no do no´ na rede
const unsigned long interval = 9000; // Tempo de intervalo entre o envio de cada mensagem
unsigned long last_sent; // Variavel temporal que indica quando foi enviado o u´ltimo pacote
unsigned long packets_sent; // Varia´vel que guarda o valor do nu´mero de pacotes ja´ enviados
boolean dAvailable;
boolean pack;
const uint16_t other_node=0;
RF24NetworkHeader header_rcv;
RF24NetworkHeader header_snd(other_node);
/*_________RELE____________________*/
int reset =2;
int set = 4;
short releOnTime;
boolean releStatus;
short TimeON;
/*_________Estrutura de dados enviados______________*/
struct payload_send
{
byte temperatura; // guarda o valor do sensor de temperatura
byte humidade; // guarda o valor do sensor de humidade
boolean vibracao; // guarda o valor do sensor de vibrac¸~ao (1 - vibrac¸~ao detetada, 0 - nao foi detetada vibrac¸ao)
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char estadoIluminacao; // guarda o valor do estado de intensidade de iluminac¸~ao:
//4 estados ( ’O’ - off , ’M’ - maximo, ’m’ - minimo, ’d’ - dimming)
float E_corrente; // guarda o valor efectivo da corrente
int valor_vibracao1; // guarda o valor da vibrac¸ao
int valor_vibracao2; // guarda o valor da vibrac¸ao
int valor_vibracao3; // guarda o valor da vibrac¸ao
};
payload_send pl_snd;
/*________Estrutura de dados de entrada______________*/
struct payload_rcv
{
byte ADXLcalibration_value; // Recebe o valor de calibrac¸~ao do sensor ADXL
byte movimento; // Recebe o valor se foi detectado movimento, pelo sensor externo
byte interval; // recebe se o rele esta configurado para funcionar ou nao ( 1- sim, 0 n~ao )
short TimeON; // Recebe o tempo que o rele deve estar ligado, apos ser detetado movimento
};
payload_rcv pl_rcv;
/*________Setup_______________*/
void setup(void)
{
Serial.begin(57600);
printf_begin();
analogReference(INTERNAL);
pinMode(ELECTRICITY_SENSOR, INPUT);
dht.begin();
rf24Config();
adxConfig(Th_adxl);
primeiraLeitura=true;
pinMode(set, OUTPUT);
pinMode(reset, OUTPUT);
releStatus=false;
digitalWrite(set,HIGH);
digitalWrite(reset,HIGH);
configRcv = false;
// dado que os radios se v~ao ligar todos ao mesmo tempo
// inserir delays diferentes para o inicio do envio
if(this_node==01)
delay(10);
else if(this_node==022)
delay(1000);
else if(this_node==02)
delay(2000);
else if(this_node==013)
delay(3000);
else if(this_node==03)
delay(4000);
else if(this_node==014)
delay(5000);
else if(this_node==04)
delay(6000);
else if(this_node==05)
delay(7000);
}
/*__________Loop__________*/
void loop(void)
{
now = millis();
while(millis()-now<interval)
{
readAdxl();
now2 = millis();
while(millis()-now2<100)
{
network.update();
delay(20);
if(network.available())
readData();
}
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if(RELE)
if (releStatus)
if(now - releOnTime >= TimeON )
releOff();
}
readDth();
readCurrent();
sendData();
pl_snd.valor_vibracao1=0;
pl_snd.valor_vibracao2=0;
pl_snd.valor_vibracao3=0;
delay(10);
printf("\n");
}
/*___________Envio e Recebimento de Dados ___________*/
void readData()
{
network.read(header_rcv,&pl_rcv,sizeof(pl_rcv));
printf("Valor do ADXL: %i \n", pl_rcv.ADXLcalibration_value);
now = millis();
if(pl_rcv.movimento==1 && !releStatus && (now-releOnTime>=1000))
releOn();
if(header_rcv.type==67)
{
Serial.println("CONFIGURAC¸A^O!!!");
configRcv = true;
Th_adxl=pl_rcv.ADXLcalibration_value;
adxConfig(Th_adxl);
if(RELE)
TimeON=pl_rcv.TimeON;
}
}
void sendData()
{
last_sent = now;
printf("Sending...");
header_snd.type=’D’;
header_snd.filter=’Y’;
header_snd.id +=1;
bool ok = network.write(header_snd,&pl_snd,sizeof(pl_snd));
delay(100);
if (ok)
printf("ok.\n");
else
printf("failed.\n");
}
/*________Leitura dos Sensores______________*/
void readDth()
{
pl_snd.humidade = dht.readHumidity();
pl_snd.temperatura = dht.readTemperature();
printf("Temperatura: %i\n", pl_snd.temperatura);
printf("Humidade: %i \n",pl_snd.humidade);
}
void readAdxl()
{
int x,y,z;
float Sqr;
float rms;
if(primeiraLeitura)
{
Serial.println("Primeira Vez ");
unsigned long st=millis();
while(millis()-st<500)
{
adxl.readAccel(&x, &y, &z);
Sqr= float((sq(x)+sq(y)+sq(z))/3);
float rms=sqrt(Sqr);
mean=(rms+mean)/2;
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Serial.print("Media: ");
Serial.println(mean);
}
top=mean*1.05;
bottom=mean*0.95;
primeiraLeitura=false;
}
adxl.readAccel(&x, &y, &z);
Sqr= float((sq(x)+sq(y)+sq(z))/3);
rms=sqrt(Sqr);
Serial.print("Media quadratica: ");
Serial.println(rms);
if(rms < bottom || rms > top)
{
Serial.print("rms: ");
Serial.println(rms);
Serial.print("mean: ");
Serial.println(mean);
int vibration = abs(rms-mean);
Serial.print("VIbracao: ");
Serial.println(vibration);
if(vibration>pl_snd.valor_vibracao1)
pl_snd.valor_vibracao1=vibration;
else if (vibration>pl_snd.valor_vibracao2)
pl_snd.valor_vibracao2=vibration;
else if (vibration>pl_snd.valor_vibracao3)
pl_snd.valor_vibracao3=vibration;
}
byte interrupts = adxl.getInterruptSource();
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_INACTIVITY))
{
printf("inactivity \n" );
pl_snd.vibracao=false;
}
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_ACTIVITY))
{
printf("activity \n");
pl_snd.vibracao=true;
sendData();
}
}
void readCurrent()
{
int sensor_max;
sensor_max = getMaxValue();
printf("sensor_max = %i \n", sensor_max);
amplitude_current=(float)sensor_max/1024*1.1/200*1000000;
effective_value=amplitude_current/1.414;
if(effective_value>40.0 && effective_value<100.0)
{
Serial.println("Luminosidade Minima");
pl_snd.estadoIluminacao=’m’;
}
else if(effective_value>100.0 && effective_value<130.0)
{
Serial.println("Dimming....");
pl_snd.estadoIluminacao=’d’;
}
else if(effective_value>130.0 && effective_value<200.0)
{
Serial.println("Luminosidade Maxima");
pl_snd.estadoIluminacao=’M’;
}
else
{
if(effective_value==0)
{
Serial.println("Desligada");
pl_snd.estadoIluminacao=’O’;
}
}
pl_snd.E_corrente=effective_value;
Serial.print("The amplitude of the current is(in mA: ");
Serial.println(amplitude_current);
Serial.print("The current effective is(in mA: ");
Serial.println(effective_value);
}
int getMaxValue()
{
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int sensorValue;
int sensorMax = 0;
uint32_t start_time = millis();
while((millis()-start_time) < 500)
{
sensorValue = analogRead(ELECTRICITY_SENSOR);
if (sensorValue > sensorMax)
{
sensorMax = sensorValue;
}
}
return sensorMax;
}
/*_________Func¸~oes do Rele: ON & OFF ____________*/
void releOn()
{
digitalWrite(set,LOW);
delay(100);
digitalWrite(set,HIGH);
releStatus=true;
releOnTime=millis();
}
void releOff()
{
digitalWrite(reset,LOW);
delay(100);
digitalWrite(reset,HIGH);
releStatus=false;
pl_rcv.movimento=0;
}
/*___________Configurac¸~oes___________*/
void rf24Config()
{
SPI.begin();
radio.begin();
network.begin(0x60, this_node);
radio.startListening();
radio.printDetails();
}
void adxConfig(int Th)
{
adxl.powerOn();
adxl.setActivityThreshold(Th);
adxl.setInactivityThreshold(Th);
adxl.setTimeInactivity(10);
adxl.setActivityX(1);
adxl.setActivityY(1);
adxl.setActivityZ(1);
adxl.setInactivityX(1);
adxl.setInactivityY(1);
adxl.setInactivityZ(1);
adxl.setTapDetectionOnX(1);
adxl.setTapDetectionOnY(1);
adxl.setTapDetectionOnZ(1);
adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT, ADXL345_INT1_PIN );
adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT, ADXL345_INT1_PIN );
adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT, ADXL345_INT1_PIN );
adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT, ADXL345_INT1_PIN );
adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT, ADXL345_INT1_PIN );
adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT, 0);
adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT, 0);
adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT, 0);
adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT, 1);
adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT, 1);
}
77
Anexo B.2 - Beaglebone Black
# Main Program LITES #
import sys
sys.path.append(’/home/pythonLib/pynrf24/’)
from nrf24 import NRF24
from luminariasv3 import Data
from luminariasv3 import myData
import time
send_buf = [0, 0, 2,0,1,0,68,89,12,13,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
data= Data()
radio=data.configRadio()
startTime=time.time()
### Recolha de dados do Buffer
while True:
while True:
pipe = [0]
while not radio.available(pipe, True):
time.sleep(1/1000.0)
time.sleep(0.2)
recv_buffer = []
radio.read(recv_buffer)
print recv_buffer
if recv_buffer[7]==89:
break
print "Pacote Invalido!!\n"
break
data.decodeLuminaria(recv_buffer) # descofica a luminaria e le os dados recebidos
data.calculoTaxas(startTime) # calcula as taxas de sucesso nos pacotes recebidos
------------------ Luminariasv3-----------
import urllib2
import sys
sys.path.append(’/home/pythonLib/pynrf24/’)
from nrf24 import NRF24
import time
import array
import struct
class myData:
luminaria=0
temperatura=0
humidade=0
vibracao=0
Valor_Vibracao1=0
Valor_Vibracao2=0
Valor_Vibracao3=0
Calibracao_vibracao=40
Potencia=0
type=68
Estado_Luminaria=0
E_corrente=0
pckt_id=0
previous_pckt_id=0
L={}
for i in range (1,11):
L["L"+str(i)]=myData()
class calib:
calibracao=40
d={}
for i in range (1,9):
d["L"+str(i)]=calib()
class Data:
str1="https://io.aws.atnog.av.it.pt/input/post.json?json={"
str4="}&apikey=9c787e47ff63899e64dd5849152882d2&node="
str7="https://io.aws.atnog.av.it.pt/feed/value.json?id="
str8="&apikey=9c787e47ff63899e64dd5849152882d2"
count = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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send_buf = [0,0,0,0,1,0,68,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
DivVar=1 #variavel para contar intervalos d 60s
net=1
radio=NRF24()
########################## Cconfiguracao dos Radios ##################################
def configRadio(self):
pipes = [[0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xd2, 0x5a],[0xf0, 0xf0,
0xf0,0xf0,0x5a],[0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,0x69],[0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,0x96],[0xf0, 0xf0, 0xf0,0xf0,0xa5], [0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,0xc3]]
self.radio.begin(1, 0, "P9_23", "P8_23")
self.radio.setRetries(15,15)
self.radio.setPayloadSize(22)
self.radio.setChannel(0x60)
self.radio.setDataRate(NRF24.BR_250KBPS)
self.radio.setPALevel(NRF24.PA_MAX)
self.radio.setAutoAck(1)
self.radio.openWritingPipe(pipes[0])
self.radio.openReadingPipe(1, pipes[1])
self.radio.openReadingPipe(2, pipes[2])
self.radio.openReadingPipe(3, pipes[3])
self.radio.openReadingPipe(4, pipes[4])
self.radio.openReadingPipe(5, pipes[5])
self.radio.startListening()
self.radio.stopListening()
self.radio.printDetails()
self.radio.startListening()
return self.radio
###################### Atribuicao de Numeros as luminarias #################
def decodeLuminaria(self,recv_buffer):
node=recv_buffer[0]
if node==1:
luminaria=1
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==18:
luminaria=2
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==2:
luminaria=3
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==11:
luminaria=4
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==3:
luminaria=5
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==12:
luminaria=6
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==4:
luminaria=7
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==5:
luminaria=8
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==9:
luminaria=9
self.readData(recv_buffer,luminaria)
elif node==13:
luminaria=10
self.readData(recv_buffer,luminaria)
#################### Atribui o valor dos nos para o qual queremos enviar ##########
def encodeLuminaria(self, i):
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node=0
if i==1:
node=1
elif i==2:
node=18
elif i==3:
node=2
elif i==4:
node=11
elif i==5:
node=3
elif i==6:
node=12
elif i==7:
node=4
elif i==8:
node=5
elif i==9:
node=9
elif i==10:
node=13
return node
############################ Send Data ####################################
def sendData(self, send_buf):
Timenow= round(time.time())
timeOut=round(time.time()-Timenow)
ok=self.radio.write(send_buf)
while ok==0 and timeOut<2:
self.radio.stopListening()
send_buf[6]=67
ok=self.radio.write(send_buf)
timeOut=round(time.time()-Timenow)
print ok
time.sleep(0.001)
self.radio.startListening()
#################### Leitura dos Valores Recebidos ##################
def readData(self,recv_buffer,luminaria):
L["L"+str(luminaria)].node=recv_buffer[0]
L["L"+str(luminaria)].pckt_id=recv_buffer[4]
if L["L"+str(luminaria)].pckt_id==L["L"+str(luminaria)].previous_pckt_id:
print "Pacote Duplicado!!"
return
L["L"+str(luminaria)].previous_pckt_id=L["L"+str(luminaria)].pckt_id
L["L"+str(luminaria)].temperatura=recv_buffer[8]
L["L"+str(luminaria)].humidade=recv_buffer[9]
L["L"+str(luminaria)].vibracao = recv_buffer[10]
L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria = recv_buffer[11]
s1=array.array(’B’,recv_buffer[12:16]).tostring()
L["L"+str(luminaria)].E_corrente=struct.unpack(’f’,s1)
# L["L"+str(luminaria)].Potencia=float(str(struct.unpack(’f’,s1)))*0.23
s2=array.array(’B’,recv_buffer[16:18]).tostring()
L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao1=struct.unpack(’h’,s2)
s3=array.array(’B’,recv_buffer[18:20]).tostring()
L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao2=struct.unpack(’h’,s3)
s4=array.array(’B’,recv_buffer[20:22]).tostring()
L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao3=struct.unpack(’h’,s4)
print "Valores da Luminaria n: {0} \n" .format(luminaria)
if L["L"+str(luminaria)].vibracao==0:
self.count[luminaria-1]+=1
### Estado da Luminaria
print recv_buffer
str2="Estado_Luminaria:"
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if L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria==109:
L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria=10
print ("A Luminaria esta no seu valor minimo")
elif L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria==77:
L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria=100
print ("A Luminaria esta no seu valor maximo")
elif L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria==100:
L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria=50
print ("A Luminaria esta em dimming...")
elif L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria==79:
L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria=0
print ("A Luminaria esta desligada!")
else:
L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria=-1
print ("Desconhece-se o estado da luminaria!")
str3=str(L["L"+str(luminaria)].Estado_Luminaria)
url=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url)
response=urllib2.urlopen(url)
### Valor da Vibracao
str2="Valor_vibracao:"
str3=str(L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao1)
url=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
print ("O valor da vibracao 1 e: %.2f" %L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao1)
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url)
response=urllib2.urlopen(url)
str2="Valor_vibracao:"
str3=str(L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao2)
url=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
print ("O valor da vibracao 2 e: %.2f" %L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao2)
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url)
response=urllib2.urlopen(url)
str2="Valor_vibracao:"
str3=str(L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao3)
url=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
print ("O valor da vibracao 3 e: %.2f" %L["L"+str(luminaria)].Valor_Vibracao3)
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url)
response=urllib2.urlopen(url)
### Corrente Efectiva
str2="E_corrente:"
str3=str(L["L"+str(luminaria)].E_corrente)
url2=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
print ("Valor da Corrente Eficaz: %.2f" %L["L"+str(luminaria)].E_corrente)
if self.net==1:
req2=urllib2.Request(url2)
response2=urllib2.urlopen(url2)
### Humidade
str2="Humidade:"
str3=str(L["L"+str(luminaria)].humidade)
url4=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
print (str2+" %i" %L["L"+str(luminaria)].humidade)
if self.net==1:
req4=urllib2.Request(url4)
response4=urllib2.urlopen(url4)
### Temperatura
str2="Temperatura:"
str3=str(L["L"+str(luminaria)].temperatura)
url3=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
print (str2+" %i" %L["L"+str(luminaria)].temperatura)
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url3)
response=urllib2.urlopen(url3)
### Vibracao
str2="Vibracao:"
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str3=str(L["L"+str(luminaria)].vibracao)
url5=self.str1+str2+str3+self.str4+str(luminaria)
if L["L"+str(luminaria)].vibracao==1:
print ( "ALARME!! Detectada Vibracao Anomala... ")
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url5)
response=urllib2.urlopen(url5)
print "\n"
######################### Verificacao de valores de configuracao ##############################
def verificaConfig(self):
if self.net==1:
for i in range (1,9):
url7=self.str7+str(361+i)+self.str8
req=urllib2.Request(url7)
response=urllib2.urlopen(url7)
value=response.read()
value=int(value[1:len(value)-1])
if value != d["L"+str(i)].calibracao:
d["L"+str(i)].calibracao=value
self.send_buf[8]=d["L"+str(i)].calibracao
self.send_buf[2]=self.encodeLuminaria(i)
self.sendData(self.send_buf)
print "Sent COnfiguration to: Luminaria {0}".format(i)
######################### Calculo das taxas de sucesso dos pacotes recebidos ####################
def calculoTaxas(self,startTime):
timeS=time.time()-startTime
Predicted=timeS/10
print timeS
if timeS/self.DivVar>=60:
i=0
print "..................................................\n"
print "Numero de pacotes previstos: {0} \n ".format(Predicted)
print "\n"
for i in range (0,10):
print "Luminaria {0}, pacotes recebidos= {1}, taxa de sucesso:{2}%\n".format((i+1),self.count[i],(self.count[i]/Predicted)*100)
str2="Taxa_de_Sucesso"+str(i+1)+":"
str3=str((self.count[i]/Predicted*100))
url6=self.str1+str2+str3+self.str4+str(0)
if self.net==1:
req=urllib2.Request(url6)
response=urllib2.urlopen(url6)
i +=1
print "..................................................\n"
self.DivVar+=1
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Anexo C - PCB’s
Sa˜o apresentadas neste anexo, as PCB’s desenhadas para os mo´dulos desenvolvidos no aˆmbito
desta dissertac¸a˜o.
Figura 6.3: PCB para o BeagleBone Black.
Figura 6.4: PCB para a fonte de alimentac¸a˜o BeagleBone Black.
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Figura 6.5: PCB para o mo´dulo de monitorizac¸a˜o e comunicac¸a˜o.
Figura 6.6: PCB para a fonte de alimentac¸a˜o do mo´dulo de monitorizac¸a˜o e comunicac¸a˜o e
sensor de movimento externo.
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Figura 6.7: PCB para o sensor de movimento externo (Bottom).
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Figura 6.8: PCB para o sensor de movimento externo (Top).
Figura 6.9: PCB para o rele.
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